
„Modernizacja windy towarowej na terenie zajezdni tramwajowej w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44”, 

nr sprawy: WZ- 90-19/25 

Załącznik nr 1a do „Zapytania ofertowego”      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja windy towarowej o numerze inwentarzowym 6-01982 (dźwigu towarowego) na 
rzecz Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44. 
 

Przedmiotowa modernizacja dźwigu towarowego winna być zakończona odbiorem dokonanym przez inspektora Urzędu 

Dozoru Technicznego. 

Parametry dźwigu - typ MJE towarowy z obsługą. Wytwórca: Kombinat Dźwigów Osobowych ”ZREMB” Warszawa, rok 

produkcji 1985, nr fabryczny 51401, udźwig 1600 kg, nr ewidencyjny UDT 3114000480. 

Zakres modernizacji musi być uzgodniony  z inspektorem UDT, który wydał decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia. 
 
Zakres modernizacji : 

1. Wykonanie resursu przed remontem. 
2. Wymiana tablicy sterowej. Sterowanie  falownikowe ogólnodostępne i niezakodowane.  
3. Wymiana instalacji szybowej. 
4. Montaż kontaktów bezpieczeństwa w szybie dźwigowym. 
5. Wymiana rozdzielni elektrycznej w maszynowni. 
6. Montaż kurtyn bezpieczeństwa w kabinie dźwigu. 
7. Wymiana instalacji elektrycznej w maszynowni dźwigu. 
8. Montaż oświetlenia awaryjnego w kabinie. 
9. Montaż łączności głosowej z kabiną na wypadek awarii. 
10. Malowanie elementów metalowych dźwigu i konstrukcji nośnej kabiny i napędu. 
11. Złożenie dokumentacji po modernizacji i wykonanie badania odbiorczego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

 
 
 
Wymagana dokumentacja: 
 

1. Karta gwarancyjna wraz z opisem warunków gwarancji, instrukcje  obsługi, harmonogram przeglądów gwarancyjnych, 
jeżeli przeglądy są wymagane przez producenta, w języku polskim – po 1 szt. w formie papierowej  i 1 szt. w formie 
elektronicznej. 

2. Dokumentacja DTR w języku polskim z katalogiem części zamiennych i części eksploatacyjnych - po 1 szt. w formie 
papierowej  i 1 szt. w formie elektronicznej. 

3. Elementy użyte przy modernizacji  muszą posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na 

terytorium UE i Polski oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów z nimi związanych. 

 

Wymagania gwarancyjne, serwisowe i dodatkowe 

Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na elementy wymienione przy modernizacji.  

Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego z obsługi zmodernizowanej windy. 


