
1 

 

 

 

 

 

 Wrocław, dnia 11.04.2025 r. 

 

nr postępowania: BZP.2712.1.2025.AP 

                                          Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania) 

 

 

INFORMACJA NR 9 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: Budowa budynku Centrum 

Współpracy Polsko – Ukraińskiej z częścią dydaktyczną i biblioteką 

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 29b we Wrocławiu 

 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej: uPzp, Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz  

uzupełnia i zmienia zał. nr 3 do SWZ: 

 

 

 

78) Pytanie nr 78  

Proszę o informację w jakiej krawędzi ma być wykonany sufit akustyczny z wełny skalnej? 

Krawędź widoczna, półwidoczna, ukryta, A15, A24, B, C, D czy  D/AX? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że detal oparcia krawędzi płyt sufitu akustycznego z wełny skalnej 

pokazano w ST.10, na stronie 2, w udostępnionej dokumentacji projektowej. 

 

 

 

79) Pytanie nr 79  

Odnośnie windy, wg dokumentacji drzwi kabinowe mają być przeszklone, prosimy o 

potwierdzenie, że mimo to drzwi przystankowe mają być stalowe lub wybór jednej z 

technologii wykonania dla wszystkich drzwi (kabinowych i przystankowych).  

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zarówno drzwi kabinowe w windzie jak i wszystkie 

przystankowe, mają być przeszklone. Przy okazji Zamawiający przypomina, że drzwi 

przystankowe od strony łącznika mają mieć odporność ogniową klasy EI60. 
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80) Pytanie nr 80  

 

W dokumentacji znajduje się słup oświetlenia ulicznego do przesunięcia. Fragment projektu 

poniżej. 

 
                

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższego zagadnienia: 

• Czy przesunięcie słupa należy w zakresie wykonawcy? 

• Proszę o uzupełnienie dokumentacji do przesunięcia słupa. 

• Kto jest gestorem słupa? 

• Czy przed przystąpieniem do prac należy zgłosić je do gestora słupa? 

• Czy po zakończeniu prac należy przeprowadzić odbiór z gestorem słupa i co ma 

się znaleźć w dokumentacji powykonawczej dla gestora słupa? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że oświetlenie uliczne jest własnością Zarządu Dróg i Utrzymania 

Miasta we Wrocławiu. Zamawiający ponadto informuje, że nie wymaga, przesuwania 

przedmiotowego słupa oświetleniowego. Jest on zlokalizowany poza obrysem 

projektowanego budynku. Jednakże należy pamiętać, że może wystąpić konieczność jego 

tymczasowego demontażu na czas wykonywania robót elewacyjnych lub wynikająca z 

planu organizacji placu budowy. Mając taka wiedzę Zamawiający uzyskał zgodę na 

demontaż i ponowny montaż tego słupa (dokument jest uwzględniony w udostępnionej 

dokumentacji projektowej). Szczegółowe warunki tymczasowego demontażu słupa 

Wykonawca ustali  z właścicielem, korzystając ze stosownego pełnomocnictwa po zawarciu 

umowy. 

 

 

81) Pytanie nr 81  

W odpowiedzi na pytanie nr 30 z dnia 04.04.2025 r. Zamawiający nie udzielił do końca 

odpowiedzi w części dotyczącej: czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie prawa autorskie 

do dokumentacji projektowej dla Wykonawcy, który w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania będzie realizował to zamówienie np. z innym biurem projektowym. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje o posiadaniu pełnych praw autorskich do dokumentacji 

projektowej, co zostało opisane w odpowiedzi na pytanie nr 30. Zamawiający nie widzi 

potrzeby przekazywania w/w praw Wykonawcy. 
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82) Pytanie nr 82  

Prosimy o podanie wymiarów 2 szt. kominów murowanych wskazanych do rozbiórki na rys. 

zał.1.250402_RYS.E0 w ścianie istniejącego budynku sąsiedniego przy ul. Kuźniczej 29a, 

b lub udostępnienie rysunków z rzutami i przekrojem tych kominów. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że wymiary kominów podano w pozycji 2 przedmiaru robót 

budowlanych w załączonej dokumentacji projektowej. 

 

83) Pytanie nr 83  

Czy Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia dotyczące robót oraz zgody właściciela 

lub/i zarządcy sąsiedniej nieruchomości na dostęp i wykonanie prac (w tym prac 

rozbiórkowych kominów) na elewacji budynku oraz na wykonanie niezbędnych prac jak 

m.inymi zamurowanie okien, wykonanie tynków i malowania w pomieszczeniach 

sąsiedniego budynku przy ul. Kuźniczej 29a, b. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zgód na prowadzenie robót budowlanych.  

 

84) Pytanie nr 84  

Prosimy o wskazanie producenta central wentylacyjnych i podanie szczegółowej 

specyfikacji, ponieważ opis ogólny central podany w specyfikacji jest niewystarczający dla 

identyfikacji i doboru central. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami uPzp, nie może wskazać producenta central 

wentylacyjnych. Dane dotyczące central wentylacyjnych podane z części opisowej Projektu 

sanitarnego zostają rozszerzone o dane zawarte w dwóch załącznikach o nazwach: 

„parametry centrali.pdf” i „UW wydz nauk historycznych ul. Kuznicza-27.9-Schematy 

elektryczne.pdf”. Urządzenia o takich parametrach zostały przyjęte do projektowania 

układów wentylacji mechanicznej. 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane 

Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany 

i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

 

Załączniki do Informacji nr 9: 

Załącznik nr 1 – Parametry Central 

Załącznik nr 2 – UW wydział nauk historycznych ul. Kuznicza – 27.9- Schematy elektryczne 

 

 

 

 

Rektor  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 


