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UWAGI:

3. W projektach wykonawczych mogę również zostać zaktualizowane wstępnie dobrane średnice rurociągów oraz ich grubości ścianek.
    ostatecznych kart technicznych otrzymanych od dostawców urządzeń.
2. Na etapie projektów wykonawczych dopuszcza się aktualizację paramterów roboaczych i obliczeniowych na podstawie 
1. Parametry robocze i obliczeniowe przyjęto na podstawie posiadanej dokumentacji oraz założeń projektowych.

(Blok wielopaliwowy, farma solarna, akumulator)

Ciepłowni z planowaną infrastrukturą PZE 

Połączenia istniejącego układu technologicznego 

Wprowadził Sprawdził Proj. prowadz. branż.Data
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01NDE10 - Powrót z miejskiej sieci ciepłowniczej

01NDB10 - Tłoczenie pomp obiegowych

01NDE50 - Zasilanie miejskiej sieci ciepłowniczej

AA120
01NDE50

AA110
01NDE50

AA150
01NDE10

AA151
01NDE10

Jednostka UwagiOpis Wartość

bar (g)

MPa (g)
Ciśnienie

robocze, Po

obliczeniowe, Pc

dopuszczalne, PS

0,20 - 0,58

0,70

0,70

10,1próby wodnej, Ptest

-

robocza, To

obliczeniowa, Tc

dopuszczalna, TS

46 - 70

90

90
Temperatura

20próby wodnej, Ttest

-

bar (g)

MPa (g)
Ciśnienie

robocze, Po

obliczeniowe, Pc

dopuszczalne, PS

1,30

1,60

1,60

22,9próby wodnej, Ptest

-

robocza, To

obliczeniowa, Tc

dopuszczalna, TS

46 - 70

90

90
Temperatura

20próby wodnej, Ttest

-

bar (g)

MPa (g)
Ciśnienie

robocze, Po

obliczeniowe, Pc

dopuszczalne, PS

1,20

1,60

1,60

23,8próby wodnej, Ptest

-

robocza, To

obliczeniowa, Tc

dopuszczalna, TS

110 - 130

140

140
Temperatura

20próby wodnej, Ttest

-

m.olczak
Wielokąt

m.olczak
Prostokąt

m.olczak
Pisanie tekstu
- zakres dostaw Wykonawcy w ramach zadania "Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła realizowanego w ramach zadania ”Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z Magazynem Ciepła w PEC- Gliwice Sp. z o.o.” 

m.olczak
Odniesienie
zkończenie kołnierzem zaślepiającym

m.olczak
Prostokąt

m.olczak
Odniesienie
zkończenie kołnierzem zaślepiającym


