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Spis rysunków 

Lp. Nr rys. Temat 

1. E1 Schematy elektryczne ZH2.  

2. E2 Schematy elektryczne ZH3. 

3. E3 Schematy elektryczne rozdzielnicy filtrów. 

4. E4 Schematy elektryczne SUW. 
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1 Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji rozdzielnic zestawów 

hydroforowych, SUW i filtrów  dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowy Tomyśl 

Celem zapewnienia wymaganej funkcjonalności obiektu modernizuje się następujące 

rozdzielnice: 

• Rozdzielnica zestawu hydroforowego 2 stopnia, 

• Rozdzielnica zestawu hydroforowego 3 stopnia, 

• Rozdzielnica Stacji Uzdatniania Wody, 

• Rozdzielnica sterownia i zasilania filtrów. 

2 Usytuowanie obiektu 

 Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w miejscowości Nowy Tomyśl, województwo 

wielkopolskie. 
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3 Bilans mocy 

Typ rozdzielnicy Nazwa grupy 

odbiorników 

Moc grupy 

odbiorników 

[kW] 

Współczynnik 

jednocze-

sności 

Moc 

zapotrzeb. 

[kW] 

Zestaw 

hydroforowy 

2 stopnia 

Pompa 2P1 7,5 1 7,5 

Pompa 2P2 7,5 1 7,5 

Pompa 2P3 7,5 1 7,5 

Pompa 2P4 7,5 1 7,5 

Pompa 2P5 7,5 1 7,5 

Pompa 2P6 7,5 1 7,5 

Pompa 2P7 7,5 1 7,5 

Zestaw 

hydroforowy 

3 stopnia 

Pompa 3P1 18,5 1 18,5 

Pompa 3P2 18,5 1 18,5 

Pompa 3P3 18,5 1 18,5 

Pompa 3P4 18,5 1 18,5 

Pompa 3P5 18,5 1 18,5 

Rozdzielnica 

filtrów 

Pompa dozująca nr 1 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 2 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 3 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 4 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 5 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 6 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 7 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 8 0,25 1 0,25 

Pompa dozująca nr 9 0,25 1 0,25 

Mieszadło nr 1 0,55 1 0,55 

Mieszadło nr 2 0,55 1 0,55 

Mieszadło nr 3 0,55 1 0,55 

Mieszadło nr 4 0,55 1 0,55 
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Mieszadło nr 5 0,55 1 0,55 

Potrzeby własne 

stacji  

Potrzeby własne 20 0,5 10 

    

Suma  160 kW 

  

4 Sposoby ochrony modernizowanych instalacji 

4.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona podstawowa 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana poprzez zastosowanie następujących 

środków: 

• izolowanie części czynnych będących pod napięciem, 

• użyciu obudów, 

• montaż i prawidłową eksploatację urządzeń różnicowo - prądowych (ochrona 

uzupełniająca), 

• zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej izolacji dla instalacji oświetlenia 

zewnętrznego. 

 

 Ochrona przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) 

 

Ochrona przed dotykiem pośrednim jest realizowana poprzez zastosowanie następujących 

środków: 

• samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4 s, w układzie 

sieciowym TN-S (wszystkie części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone 

do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych PE), 

• urządzeń II klasy ochrony obudowy lub o izolacji równoważnej, 

• połączeń wyrównawczych. 

5 Rozdzielnica zestawu hydroforowego 2 stopnia 

 Obecnie na obiekcie zainstalowanych jest 5 pomp 2 stopnia o mocy 7,5 kW każda. 

Pompy tłoczą wodę surowa z komory rekcji na filtry zamontowane na hali SUW. Modernizacja 

obejmuje dołożenie 2 pomp o mocy 7,5 kW każda. Nowe pompy zasilane będą przez falowniki 

zainstalowane w nowej rozdzielnicy ZH2-1 posadowionej na konstrukcji ze stali nierdzewnej obok 

istniejącej rozdzielnicy.  

6 Rozdzielnica zestawu hydroforowego 3 stopnia 

 Obecnie na obiekcie zainstalowane są 4 pomy 3 stopnia o mocy 18,5 kW każda. Pompy 

tłoczą wodę uzdatnioną ze zbiornika wody czystej do zbiornika wieżowego. Modernizacja 

obejmuje dołożenie 1 pompy o mocy 18,5 kW. Nowa pompa zasilana będzie przez falownik 

zainstalowany w nowej rozdzielnicy ZH3-1 posadowionej na konstrukcji ze stali nierdzewnej obok 

istniejącej rozdzielnicy. 
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7 Rozdzielnica sterowania filtrów 

 Obecnie na obiekcie zainstalowanych jest 7 automatycznych filtrów do wody surowej. 

Modernizacja obejmuje dołożenie 2 filtrów wraz z automatycznym sterowaniem. Należy 

dokonać zmian w rozdzielnicy sterowania filtrów wg schematów elektrycznych. Filtry będą 

wyzerowywane z rozdzielnicy SUW oraz do tej rozdzielnicy będą wysyłane sygnały o stanie tej 

instalacji.  

8 Rozdzielnica SUW 

Modernizacja rozdzielnicy SUW będzie obejmowała rozbudowę sterownika 

zarządzającego pracą stacji. Modernizację należy wykonać wg załączonych schematów 

elektrycznych. Dodatkowo w rozdzielnicy SUW należy wymienić wkładki bezpiecznikowe w 

rozłącznikach bezpiecznikowych zasilających zestawy hydroforowe 2 i 3 stopnia ze względu na 

rozbudowę zestawów hydroforowych. Po modernizacji zestaw hydroforowy 2 stopnia zasilany 

będzie z bezpiecznika wyposażonego we wkładki gG 125A, natomiast zestaw hydroforowy 3 

stopnia zasilany będzie z bezpiecznika wyposażonego we wkładki gG 200A. Dla zasilania 3 

stopnia należy wymienić rozłącznik bezpiecznikowy na RBK1. Należy również wymienić 

przewody zasilające zestawy na odpowiednio 2 stopnia YKY 5x50mm2 oraz 3 stopnia YKY 

5x95mm2. W związku z modernizacją należy również wykonać aktualizację programu do 

wizualizacji SCADA.  

9 Kable do modernizowanych obiektów 

 Kable do nowych pomp należy układać w istniejących korytkach razem z przewodami 

zasilającymi istniejące pompy. Nowe kable do zasilania zestawów hydroforowych należy ułożyć 

w istniejącym kanale kablowym.  

UWAGA 

Potencjalny wykonawca przed przystąpieniem do przetargu i złożeniem oferty cenowej 

powinien wnikliwie zapoznać się z projektem oraz odbyć wizję lokalną na obiekcie. Wszelkie 

rozwiązania techniczne oraz dodatkowe materiały nie ujęte w projekcie, a konieczne 

do prawidłowej pracy Stacji Uzdatniania Wody po modernizacji powinny zostać ujęte w 

wycenie. Z powyższego tytułu na etapie prowadzenia prac na obiekcie nie będą przysługiwały 

wykonawcy dodatkowe środki finansowe. 

10 Wykaz podstawowych norm i przepisów 

• PN SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

• PN-HD 60364-1- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

• PN-HD 60364-4-4 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-42- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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• PN-HD 60364-4-43- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-5-52- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-HD 60364-4-41- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-HD 60364-5-54- Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne. 

• PN-HD 60364-6- Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz 6. Sprawdzanie. 
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L001
7-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P5.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

7ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH2

Z
01

0

Z
00

9

L0
39

L0
37

L0
35

L0
36

L0
38

L0
34

L001

L003 L003

L005

L001

L005

M
3

6-15

L005
6-15

L003
6-15

L001
6-15

-GF5 L1 L2 L3 PE

U V W PE

1

2

3

4

5

6

-5F1

D02
32A

7,5 kW, 16A
POMPA P5

1 2 3 PE 4 6

-N5

Z
00

9
14

-2

9 10
-ZHX2

Z
01

0
14

-2

8-2

L003
8-2

L001
8-2

L005
8-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P6.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

8ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH2-1

MODERNIZACJA

Z
10

1

Z
06

8

L0
48

L0
50

L0
49

L0
46

L0
45

L0
47

L001

L003 L003

L005 L005

L001

M
3

L003
7-15

L005
7-15

7-15

L001
7-15

-GF6 L1 L2 L3 PE

U V W PE

7,5 kW, 16A
POMPA P6

1 2 3 PE 4 6

-N6

1

2

3

4

5

6

-6F1

D02
32A

GY

2YSLCY-J 4G2,5

KZ6
BN BK GNYEGY

2YSLCY-J 4G2,5

KZ6
BN BK

Z
06

8
15

-2

1

BN WH

LiYCY 2x1

KS6
WH

LiYCY 2x1

KS6

Z
10

1
15

-2

2
-ZHX22

9-2

L003
9-2

L001
9-2

L005
9-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P7.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

9ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH2-1

MODERNIZACJA

L0
57

L0
61

L0
59

L0
53

L0
52

L0
55

L001

L003 L003

L005 L005

L001

Z
10

4

Z
10

2

M
3

L003
8-15

L005
8-15

8-15

L001
8-15

-GF7 L1 L2 L3 PE

U V W PE

7,5 kW, 16A
POMPA P7

1 2 3 PE 4 6

-N7

1

2

3

4

5

6

-7F1

D02
32A

GY

2YSLCY-J 4G6

KZ7
BN BK GNYEGY

2YSLCY-J 4G6

KZ7
BN BK

Z
10

2
15

-1
0

3

BN WH

LiYCY 2x1

KS7
WH

LiYCY 2x1

KS7

Z
10

4
15

-1
0

4
-ZHX22

10-1

L003

L001
10-1

L005



Projektował:

Obwody zasilania 230 V

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

10

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GNIAZDO

230V

REZERWA

N001

L001

F
00

1

N002

F
00

3

F002

N002

9-15

ZHX1:2
2-15

9-15

N

N

1

2

-FR9

30mA
40A

1

2

-Q4

D02
20A

NL

PE

-X01

230V/16A

1

2

-FS1

B
10A

1

2

-FS2

B
16A

F002
11-2

N002
11-2



Projektował:

Zasilanie 24 VDC

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

11

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F
00

6

Z012

Z013

Z011

F002

N002

OVZ

F002
10-15

N002
10-15

1

2

-FS3

1.13-1.14 - -
1.21-1.22 - -

C
4A

-XZO1 1
6A

~ ~

-+

-G1

10A

230V
22.5-28.5V

2

3

4

5

6

Z012
21-1

Z012
20-2

Z012
23-1

Z012
12-7

Z012
12-15

Z012
13-7

Z012
13-15

14-7

Z012
21-6

15-7

7
6A

8

9

10

Z013
16-2

Z013
19-8

Z013
18-2

Z013

Z013

Z013
15-15

11

12

13

14

15

OVZ
16-2

OVZ
20-2

OVZ
15-16

OVZ
26-1

OVZ
21-1

OVZ
18-2

OVZ
14-8

OVZ
21-6

OVZ

OVZ



Projektował:

Obwody sterowania pomp P1, P2.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

12

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA P1 POMPA P2

A R RA

JO
G

S
TO

P

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TA

R
T
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-GF1
W

A
R
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 Z

A
D
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N
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P
O

TE
N
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JO

M
E
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S
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R
T

S
ZY

B
K

IE
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TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

-GF2

PRACA PRACA

AWARIAAWARIA

PTC PTC

P010

P011

Z012

Z
00

1

Z
00

2

Z
04

5 Z
00

3

Z
00

4

Z
03

7

Z
02

7

Z
02

3

Z
02

9

Z
03

2

Z
02

4Z
01

8

Z
01

5

Z
01

6
Z

01
4

Z
01

7

Z
02

0
Z

01
9

Z
02

2

Z
02

5

Z
02

8

Z
03

1
Z

03
0

Z
03

3

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

9

5

-KAW1
20-7

3-
10

3-
10

0 21

-P1S1

3-4 12-5
13-14 12-3
23-24 25-3
33-34 23-7

1

13

14

9

5

-KS5
17-9

11

3

-KL2
16-5

9

5

-KS1
17-3

9

5

-KS3
17-6

X1

X2

-P1S3

12-5
ZIELONY

2

3

4

3

4

-P1S3
ZIELONY
X1-X2 12-4

P010
15-16

P011
15-16

21

22

-P1S2
CZERWONY
X1-X2 12-7

11-5

X1

X2

-P1S2

12-5
CZERWONY

OVZ
12-15

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

10

6

-KAW1
20-7

4-
10

4-
10

0 21

-P2S1

3-4 12-13
13-14 12-11

23-24 25-4
33-34 23-9

1

13

14

10

6

-KS5
17-9

12

4

-KL2
16-5

10

6

-KS1
17-3

10

6

-KS3
17-6

X1

X2

-P2S3

12-13
ZIELONY

3

4

-P2S3
ZIELONY

X1-X2 12-12

2

3

4

21

22

-P2S2
CZER.

X1-X2 12-15
OVZ

12-8

11-5

X1

X2

-P2S2

12-13
CZERWONY

P010
13-1

P011
13-1

13-7



Projektował:

Obwody sterowania pomp P3, P4.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

13

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A RA R

POMPA P4POMPA P3

-GF3

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR
-GF4

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

PRACAPRACA

AWARIA AWARIA

PTC PTC

P010 P010

P011 P011

Z012 Z012

Z
00

5

Z
00

6

Z
04

8

Z
00

7

Z
00

8

Z
05

7

Z
04

9

Z
02

1

Z
05

1

Z
05

4

Z
04

3

Z
04

0

Z
02

6

Z
03

8
Z

03
6

Z
03

9

Z
04

2
Z

04
1

Z
04

4

Z
04

7

Z
05

0

Z
05

3
Z

05
2

Z
05

5

P010
12-16

P011
12-16

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

11

7

-KAW1
20-7

5-
10

5-
10

0 21

-P3S1

3-4 13-5
13-14 13-3
23-24 25-6

33-34 23-10

1

13

14

11

7

-KS5
17-9

9

1

-KL2.2
16-6

11

7

-KS1
17-3

11

7

-KS3
17-6

X1

X2

-P3S3

13-5
ZIELONY

3

4

-P3S3
ZIELONY
X1-X2 13-4

2

3

4

21

22

-P3S2
CZER.
X1-X2 13-7

OVZ
12-16

11-5

X1

X2

-P3S2

13-5
CZERWONY

13-15

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

9

5

-KAW2
20-8

6-
10

6-
10

0 21

-P4S1

3-4 13-13
13-14 13-11

23-24 25-7
33-34 23-12

1

13

14

9

5

-KS6
17-10

10

2

-KL2.2
16-6

9

5

-KS2
17-4

9

5

-KS4
17-7

X1

X2

-P4S3

13-13
ZIELONY

3

4

-P4S3
ZIELONY

X1-X2 13-12

2

3

4

21

22

-P4S2
CZER.

X1-X2 13-15
OVZ

13-8

11-5

X1

X2

-P4S2

13-13
CZERWONY

P011
14-1

P010
14-1

14-7



Projektował:

Obwody sterowania pompy P5.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

14

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RA

POMPA P5

STEROWNIK

PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

-GF5

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

PRACA

AWARIA

PTC

P010

P011

Z012

Z
00

9

Z
01

0

Z
06

7

Z
06

5

Z
06

2

Z
03

4

Z
06

0
Z

05
8

Z
06

1

Z
06

4
Z

06
3

Z
06

6

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

P010
13-16

P011
13-16

10

6

-KAW2
20-8

7-
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7-
10

0 III

-P5S1

3-4 14-5
13-14 14-3
23-24 25-9

33-34 23-13

1

13

14

10

6

-KS6
17-10

11

3

-KL2.2
16-6

10

6

-KS2
17-4

10

6

-KS4
17-7

X1

X2

-P5S3

14-5
ZIELONY

3

4

-P5S3
ZIELONY
X1-X2 14-4

2

3

4

21

22

-P5S2
CZER.
X1-X2 14-7

OVZ
13-16

11-5

X1

X2

-P5S2

14-5
CZERWONY

11-10

P011
22-10

P010
22-10



Projektował:

Obwody sterowania pomp P6, P7.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

15

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A RA R

POMPA P7POMPA P6

-GF6

+2
4V

S
TA

R
T

S
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TR
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R
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R
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ZIELONY
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ZIELONY
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OVZ
15-8

11-8
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-P7S2

15-13
CZERWONY

P011
12-5

P010
12-5

11-10



Projektował:

Obwody kontroli poziomów.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

16

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POZIOM ZB. WODY CZYSTEJ

MINIMUM MAKSIMUM

ZH2

OVZ

Z077

OVZ

Z
07

6

OVZ

Z013

OVZ OVZOVZ
11-10

Z013
11-8

13

14

-KL1

i

i

i

i

17-95 1      9

24-36 2      10

18-117 3      11

- -8 4      12

24V

br

c

-L1

11
-ZHX2

12
-ZHX2

13

14

-KL2

i

i

i

i

17-95 1      9

24-46 2      10

12-47 3      11

12-128 4      12

24V

br

c

-L2

13

14

13

14

-KL2.2

i

i

i

i

13-45 1      9

13-126 2      10

14-47 3      11

- -8 4      12

24V

13

14

-KL2.3

i

i

i

i

15-45 1      9

15-126 2      10

- -7 3      11

- -8 4      12

24V

OVZ
17-2

Z013
17-2



Projektował:

Obwody kontroli.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

17

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUCHOBIEG W KOM. REAKCYJNEJ PRZEKROCZENIE CIŚNIENIA MAX. STEROWANIE AWARYJNE - POZIOM

Wysokie ciś. 1

2

ZH2

OVZ

Z078 Z083

Z082

OVZ

Z013

OVZ OVZ

Z
08

0

OVZ OVZ

P
RG

16-15

Z013
16-15

13

14

-KS1

i

i

i

i

12-45 1      9

12-126 2      10

13-47 3      11

15-48 4      12

24V

15
-ZHX2

16
-ZHX2

13

14

-KS2

i

i

i

i

13-125 1      9

14-46 2      10

24-77 3      11

15-128 4      12

24V

-B1

17

18

13

14

-KS3

i

i

i

i

12-45 1      9

12-126 2      10

13-47 3      11

15-48 4      12

24V

13

14

-KS4

i

i

i

i

13-125 1      9

14-46 2      10

24-67 3      11

15-128 4      12

24V

13

14

-KS5

i

i

i

i

12-35 1      9

12-116 2      10

13-37 3      11

15-38 4      12

24V

9

1

-KL1
16-3

9

1

-KL2
16-5

9

1

-1K1
26-3

11

7

-KS6
17-10

13

14

-KS6

i

i

i

i

13-115 1      9

14-36 2      10

17-107 3      11

15-118 4      12

24V



Projektował:

Pomiary analogowe poziomu i ciś.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

18

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-+Uz

WEJŚCIE
+

ZAS.
-

WYJŚCIE 2WYJŚCIE 1
- -+ +

POMIAR POZIOMU

W ZBIORNIKU

WODY CZYSTEJ

POZIOM ZB. WODY

CZYSTEJ MINIMUM
POMIAR CIŚNIENIA

NA TŁOCZENIU

ZH2

P
01

4

Z013

P
01

2

P
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3

Z
08

5

O
V

Z

Z
03

5

P
00

2

P
00

1

4-
20

m
A

4-
20

m
A

OVZ
11-10

Z013
11-8

7 8 9 10

1

2

5 4

-B2

+
-

-U1

27
-4

-ZHX3 1

OVZ
19-11

2

+

-
-U2

-ZHX3 3

P
00

1
27

-9

4

P
00

2
27

-1
0

ZH3

23

11

7

-KL1
16-3

22-ZHX2



Projektował:

Przepływomierz.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

19

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

WODA SUROWA

PRZEPŁYWOMIERZ

ZH2

Z
08

7

Z
08

8

Z
01

3

P
01

7

N
00

1

L0
09

O
V

Z

4-20mAAlarm Impuls

+ -

mA

F

81 82 0 83 84 PE85 86

81 82 0 83 84 PE 85 86

CZUJNIK

SITRANS  F M  MAGFLO

N/2 31 32PE L1/1 45 46 44 56 57 58

-U3

2-
13

2-
12

1-ZHX1

2-
12

2

11-8

19-ZHX2

23
-4

20

23
-6

21

27
-7

5-ZHX3 6

O
V

Z
18

-5



Projektował:

Obwody wyłacznika awaryjnego.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

20

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

WYŁĄCZNIK

AWARYJNY

OVZ

Z012

Z089

OVZ
11-10

Z012
11-5

13

14

-KAW1

i

i

i

i

12-25 1      9

12-106 2      10

13-27 3      11

23-38 4      12

24V

1

2
-SAW1

13

14

-KAW2

i

i

i

i

13-105 1      9

14-26 2      10

15-107 3      11

15-28 4      12

24V



Projektował:

API2 - Konfiguracja sterownika

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

21

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PANEL OPERATORSKI

DOTYKOWY 7"

24V
0V

LAN

SWITCH

RG

OVZ

Z012

ET 200S

PROFINET
LAN LAN

PROFINET
LAN

PROFINET
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STOP
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N
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+

2L
+
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S
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S
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4 8
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D
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S
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E
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S
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4 8
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71
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S
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4 8
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31
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TM-E15C24-01
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2 6
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6E
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71
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F
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S
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N
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1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
34
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G

D
00

-0
A

B
0

S
IE

M
E

N
S



Projektował:

A1.3 - Moduł funkcyjny

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

22

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RS-232C RS-422 RS-485

5TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.3 6ES7138-4DF11-0AB0SIEMENS

TX
D

1

R
T

S

2

D
T

R
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D
C

D

4

R
X

D

5

C
T

S
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D
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P
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TX
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TX
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R
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D
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R
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D
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)+

6

P
E
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R
/T
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P
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1
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-8

R
/T

(B
)+

2

P
01

0
14

-8

P
E

8



Projektował:

A1.4 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

23

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-P5S1-P2S1-P1S1 -P3S1 -P4S1

A A AA A

Z
07

3

Z012

Z
08

7

Z
09

0

Z
07

1

Z
08

8

Z
07

2

Z
06

9

Z
07

0

6TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.4 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

Z012
11-5

I06,0

WYŁĄCZNIK

AWARYJNY

1

12

8

-KAW1
20-7

I06,1

ALARM

PRZEPŁYWOMIERZ

5

Z
08

7
19

-9

I06,2

IMPULS

PRZEPŁYWOMIERZ

2

Z
08

8
19

-9

I06,3

AUTO

POMPA P1

6

1

33

3412-3

I06,4

AUTO

POMPA P2

3

1

33

3412-11

I06,5

AUTO

POMPA P3

7

1

33

3413-3

I06,6

AUTO

POMPA P4

4

1

33

3413-11

I06,7

AUTO

POMPA P5

8

1

33

3414-3

Z012
24-1



Projektował:

A1.5 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

24

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-P7S1-P6S1

AA

MODERNIZACJA

Z
07

4

Z012

Z
09

8

Z
09

9

Z
09

7

Z012 Z012

Z
10

8

Z
10

9

6TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.5 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

Z012
23-15

I06,0

CZYST. WODY

MINIMUM

ZBIORNIK
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I06,1
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3

1

23
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I06,5

AUTO

POMPA P7

7

1

23

2415-11

I06,6

REZERWA

4

I06,7

REZERWA

8

Z012
25-1



Projektował:

A1.6 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

25

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-P1S1 -P2S1 -P3S1 -P4S1 -P5S1

RR RR R

-P6S1 -P7S1

R R
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Z
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6TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.6 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

Z012
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1
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1
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3415-3

I06,6

RĘKA

POMPA P7

4

1

33

3415-11

I06,7

REZERWA

8



Projektował:

A1.7 - Moduł wyjść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

26

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OVZ

Z
07

5

9TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.7 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

OVZ
11-10

I09,0

STEROWNIKA

AWARIA

1

13

14

-1K1

i

i

i

i

17-95 1      9

- -6 2      10

- -7 3      11

- -8 4      12

24V
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REZERWA

5

I09,2

REZERWA

2

I09,3

REZERWA

6

I09,4

REZERWA

3

I09,5

REZERWA

7

I09,6

REZERWA

4

I09,7

REZERWA

8

OVZ



Projektował:

A1.8 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

27

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
01

4

P
00

2

P
00

1

P
01

7

10TM-E15C24-01 RACK2API2 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.8 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS
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4
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P
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7
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P
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1
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P
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2
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23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok drzwi ZH2

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

28ZH2 st

0
OFF

I
ON

POMPA P2 POMPA P3
START

STOP

A - 0 - R A - 0 - R

START

STOP

POMPA P1

A - 0 - R
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START
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A - 0 - R

STOP

START START

STOP

A - 0 - R
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m
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-P1S3

-P2S1
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-P2S3

-P3S1 -P4S1
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-A
1



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej ZH2

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

29ZH2 st

N

P
E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok drzwi ZH2-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

30ZH2 st

POMPA P6 POMPA P7
STARTSTART

STOP STOP

A - 0 - R A - 0 - R

600 mm
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00
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m
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-P7S3



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej ZH2-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

31ZH2 st

1 2 3 4
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F
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F
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-ZHX22

-GF6 -GF7



Projektował:

Zestawienie materialow - do produkcji

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Proj. techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

32

Nazwa projektu

Tytuł rysunku (modernizacja)

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nowe1

02212006 ETI POLAM WKŁADKA TOPIKOWA INSTALACYJNA D02 gL 32A 6

AS206040-P AS206040 SCHRACK OBUDOWA AS, JEDNODRZWIOWA, Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ, IP 56 1

BM618106 BMS6 B6/1 SCHRACK WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400VAC, 6A 1

IUKNE450 IUKNE450 SCHRACK KRATKA WENTYLACYJNA, 156/256m3/h 1

IUKNF4523A IUKNF4523A SCHRACK WENTYLATOR Z KRATKĄ, 156m3/h 1

KTS-1141 KTS-1141 BEZPOL TERMOREGULATOR - CHŁODZENIE 1

216374 M22-A EATON ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 6

216927 M22-DL-G EATON NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY 2

216925 M22-DL-R EATON NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY 2

216378 M22-K01 EATON ELEMENT STYKOWY, 1ZR 2

216376 M22-K10 EATON ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 10

216559 M22-LED-G EATON DIODA LED W OPRAWCE 18-30VAC/DC, ZIELONA 2

216558 M22-LED-R EATON DIODA LED W OPRAWCE 18-30VAC/DC, CZERWONA 2

216872 - 4Z M22-WRK3 EATON NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II, 2

PR 30/W01 PR 30/W01 SPAMEL POKRĘTŁO CZARNE DO RSI 1

RSI-3125/W01 RSI-3125/W01 SPAMEL ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY, POKRĘTŁO ZEWNĘTRZNE, 125A 1

248249 Z-SLS/CB/3 EATON ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEGUNOWY, 63A 2

ILOŚĆKOD MATERIAŁU OPISNAZWA HANDLOWA PRODUCENT UWAGI



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH2-X0,+ZH2-XZO1,+ZH2-ZHX1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH2-X0,+ZH2-XZO1,+ZH2-ZHX1 - 1/1

1ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

Nr Typ SchematPot. Pot.

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X0

-XZO1

-ZHX1

N N001N001 2-3
ZHX1:2

KE66.2

PE 2-3
GF1:PE

KE66.3

1 Z012Z011 9-4

XZO1:7

G1:-

XZO1:2

SAW1:1ASK 1/EN LD 15K 24VDC

2 Z012Z012 9-5

XZO1:1

XZO1:3

A1
SAK 2.5/EN

3 Z012Z012 9-5

XZO1:2

XZO1:4

KAW1:8
SAK 2.5/EN

4 Z012Z012 9-5

XZO1:3

XZO1:5

4:01
SAK 2.5/EN

5 Z012Z012 9-5

XZO1:4

XZO1:6

6:01
SAK 2.5/EN

6 Z012Z012 9-5
XZO1:5 A1.1:1L+

SAK 2.5/EN

7 Z013Z011 9-7

XZO1:1 XZO1:8

ZHX2:19ASK 1/EN LD 15K 24VDC

8 Z013Z013 9-7

XZO1:7

XZO1:9

ZHX2:15
SAK 2.5/EN

9 Z013Z013 9-7

XZO1:8

XZO1:10

B2:1
SAK 2.5/EN

10 Z013Z013 9-7
XZO1:9

SAK 2.5/EN

11 OVZOVZ 9-9

XZO1:12

G1:+

KL1:14
SAK 2.5/EN

12 OVZOVZ 9-9

XZO1:11

XZO1:13

KAW2:14
SAK 2.5/EN

13 OVZOVZ 9-9

XZO1:12

XZO1:14

A1
SAK 2.5/EN

14 OVZOVZ 9-9

XZO1:13

XZO1:15

KAW1:14
SAK 2.5/EN

15 OVZOVZ 9-9
XZO1:14

SAK 2.5/EN

1 L009L009 16-7

U3:L1/1

F2:2 SAK 4/EN

2 N001N001 16-7

X0:N

U3:N/2 SAK 4/EN



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH2-ZHX2,+ZH2-ZHX3

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH2-ZHX2,+ZH2-ZHX3 - 1/0

2ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

Nr Typ SchematPot. Pot.

-ZHX2

-ZHX3

1 Z001Z001 3-10

N1:4

0:50 SAK 2.5

2 Z002Z002 3-10

N1:6

0:53 SAK 2.5

3 Z003Z003 4-10

N2:4

4:50 SAK 2.5

4 Z004Z004 4-10

N2:6

4:53 SAK 2.5

5 Z005Z005 5-10

N3:4

5:50 SAK 2.5

6 Z006Z006 5-10

N3:6

5:53 SAK 2.5

7 Z007Z007 6-10

N4:4

6:50 SAK 2.5

8 Z008Z008 6-10

N4:6

6:53 SAK 2.5

9 Z009Z009 7-10

N5:4

7:50 SAK 2.5

10 Z010Z010 7-10

N5:6

7:53 SAK 2.5

11 Z013Z013 13-3

L1:br

ZHX2:17

ZHX2:13
SAK 2.5

12 Z076Z076 13-3

KL1:13

L1:c SAK 2.5

13 Z013Z013 13-5

L2:br

ZHX2:11 SAK 2.5

14 Z077Z077 13-5

KL2:13

L2:c SAK 2.5

15 Z013Z013 14-3

ZHX2:19

ZHX2:17

XZO1:8
SAK 2.5

16 Z078Z078 14-3

KS1:13
SAK 2.5

17 Z013Z013 14-6

ZHX2:11

ZHX2:15 SAK 2.5

18 Z080Z080 14-6SAK 2.5

19 Z013Z013 16-8

XZO1:7

ZHX2:15 SAK 2.5

20 Z087Z087 16-9

U3:44

A1.4:5 SAK 2.5

21 Z088Z088 16-9

U3:57

A1.4:2 SAK 2.5

22 Z035Z035 15-12

KL1:11
SAK 2.5

23 Z085Z085 15-11

KL1:7
SAK 2.5

1 P013P013 15-5

B2:5

U1:- SAK 2.5

2 P012P012 15-5

B2:4

U1:+ SAK 2.5

3 P002P002 15-8

U2:-

A1.8:3 SAK 2.5

4 Z013Z013 15-8
U2:+

SAK 2.5

5 P017P017 16-10

U3:31

A1.8:5 SAK 2.5

6 OVZOVZ 16-11
U3:32

SAK 2.5



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Proj. techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH2-ZHX22

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH2-ZHX22 - 1/1

3ZH2 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-ZHX22

1 Z068Z068 8-10

N6:4

2:50 SAK 2.5

2 Z101Z101 8-10

N6:6

2:53 SAK 2.5

3 Z102Z102 9-10

N7:4

3:50 SAK 2.5

4 Z104Z104 9-10

N7:6

3:53 SAK 2.5



Projektował:

Zestawienie schematow

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

1

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TYTUŁ RYSUNKUNR RYS.TYTUŁ RYSUNKUNR RYS.

Zestawienie materialow - do produkcji   (modernizacja)29

Widok płyty aparatowej ZH3-128

Widok drzwi ZH3-127

Widok płyty aparatowej ZH326

Widok drzwi ZH325

A1.8 - Moduł wejść24

A1.7 - Moduł wyjść23

A1.6 - Moduł wejść22

A1.5 - Moduł wejść21

A1.4 - Moduł wejść20

A1.3 - Moduł funkcyjny19

API1 - Konfiguracja sterownika18

Obwody wyłacznika awaryjnego.17

Przepływomierz.16

Pomiary analogowe poziomu i ciś.15

Obwody kontroli.14

Obwody kontroli poziomów.13

Obwody sterowania pompy P512

Obwody sterowania pomp P3, P4.11

Obwody sterowania pomp P1, P2.10

Zasilanie 24 VDC9

Obwody zasilania 230 V8

Obwody zasilania pompy P5.7

Obwody zasilania pompy P4.6

Obwody zasilania pompy P3.5

Obwody zasilania pompy P2.4

Obwody zasilania pompy P1.3

Przyjęcie zasilania, obwody główne2

Zestawienie schematow1



Projektował:

Przyjęcie zasilania, obwody główne

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

2

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P1.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

3ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH3

L0
13

L0
15

L0
11

L0
10

L0
12

L0
14

L005

L003

L001

L003

L005

Z
42

8

Z
00

1

M
3

L001
2-15

L003
2-15

L005
2-15

2-15

PE

U V W PE

L1 L2 L3-GF1

1

2

3

4

5

6

-1F1

D02
63A

18,5 kW, 33,5A
POMPA P1

1 2 3 PE 4 6

-N1

Z
00

1
10

-2

1
-ZHX2

2

Z
42

8
10

-2

L001
4-2

L003
4-2

L005
4-2

4-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P2.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

4ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH3

Z
07

5

Z
00

3

L0
19

L0
21

L0
17

L0
16

L0
18

L0
20

L001

L003 L003

L005 L005

M
3

L001
3-15

L003
3-15

L005
3-15

3-15

PE

U V W PE

L1 L2 L3-GF2

1

2

3

4

5

6

-2F1

D02
63A

18,5 kW, 33,5A
POMPA P2

1 2 3 PE 4 6

-N2

Z
00

3
10

-1
0

3 4
-ZHX2

Z
07

5
10

-1
0

L001
5-2

L003
5-2

L005
5-2

5-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P3.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

5ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH3

L003

Z
03

1

Z
00

4

L005

L003

L0
25

L0
27

L001

L005

L0
23

L0
22

L0
24

L0
26

M
3

L001
4-15

L003
4-15

L005
4-15

4-15

PE

U V W PE

L1 L2 L3-GF3

1

2

3

4

5

6

-3F1

D02
63A

18,5 kW, 33,5A
POMPA P3

1 2 3 PE 4 6

-N3

Z
00

4
11

-2

5 6
-ZHX2

Z
03

1
11

-2

L001
6-2

L003
6-2

L005
6-2

6-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P4.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

6ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH3

Z
04

0

Z
00

5

L0
31

L0
33

L0
29

L0
28

L0
30

L0
32

L003 L003

L005

L001

L005

M
3

L001
5-15

L003
5-15

L005
5-15

5-15

PE

U V W PE

L1 L2 L3-GF4

1

2

3

4

5

6

-4F1

D02
63A

18,5 kW, 33,5A
POMPA P4

1 2 3 PE 4 6

-N4

Z
00

5
11

-1
0

7 8
-ZHX2

Z
04

0
11

-1
0

L001
7-2

L003
7-2

L005
7-2

7-2



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Obwody zasilania pompy P5.

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

7ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZH3-1

MODERNIZACJA

L001

L003 L003

L005

L0
46

L0
43

L0
47

L0
45

L0
44

L0
42

M
3

L001
6-15

L003
6-15

L005
6-15

6-15

PE

U V W PE

L1 L2 L3-GF5

1

2

3

4

5

6

-5F1

D02
63A

18,5 kW, 33,5A
POMPA P5

1 2 3 PE 4 6

-N5

GY

2YSLCY-J 4G6

KZ7
BN BK GNYEGY

2YSLCY-J 4G6

KZ7
BN BK

1

Z
06

4
12

-2

BN WH

LiYCY 2x1

KS7
WH

LiYCY 2x1

KS7

-ZHX21
2

Z
07

8
12

-2

L003
8-1

8-1



Projektował:

Obwody zasilania 230 V

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

8

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

GNIAZDO

230V

REZERWA

N001

L003

F
00

1

N002

F
00

3

F002

N002

L003
7-15

N001
2-15

7-15

N

N

1

2

-FR9

30mA
40A

1

2

-Q4

D02
20A

NL

PE

-X01

230V/16A

1

2

-FS1

B
10A

1

2

-FS2

B
16A

F002
9-2

N002
9-2



Projektował:

Zasilanie 24 VDC

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

9

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F
00

6

Z002

Z006

F002

N002

OVZ

F002
8-15

N002
8-15

1

2

-FS3

C
4A

-XZO1 1
6A

~ ~

-+

-G1

10A

230V
22.5-28.5V

2

3

4

5

6

Z002
12-7

Z002

Z002
18-6

Z002
11-15

Z002
11-7

Z002
10-15

Z002
10-7

Z002
17-2

Z002
20-1

Z002
18-1

7
6A

8

9

10

Z057

Z057

Z057

Z057
15-2

Z057
16-8

Z057
13-2 11

12

13

14

15

OVZ
13-2

OVZ
74

OVZ
17-2

OVZ
23-2

OVZ
18-1

OVZ
15-2

OVZ
24

OVZ
18-7

OVZ

OVZ
12-8



Projektował:

Obwody sterowania pomp P1, P2.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

10

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA P1 POMPA P2

A R RA

-GF1-GF1

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

AWARIA

-GF2

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

AWARIA

PTC PTCPRACA PRACA

Z002 Z002

Z
00

1

Z
42

8

Z
05

3

Z
00

3

Z
07

5

Z
07

9

Z
01

5

Z
01

2

Z
01

7

Z
01

0
Z

00
8

Z
01

1

Z
01

4
Z

01
3

Z
01

6

Z
02

6

Z
02

3

Z
01

8

Z
02

1
Z

01
9

Z
02

2

Z
02

5
Z

02
4

Z
02

7

12-8

12-8

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

9

5

-KAW1
17-7

3-
9

3-
10

0 III

-P1S1

3-4 10-5
13-14 10-3
23-24 22-3
33-34 20-7

1

13

14

9

5

-KS5
14-9

11

3

-KL2
13-5

9

5

-KS1
14-3

9

5

-KS3
14-6

X1

X2

-P1S3

10-5
ZIELONY

2

3

4

3

4

-P1S3
ZIELONY
X1-X2 10-4

21

22

-P1S2
CZERWONY

X1-X2 10-7

X1

X2

-P1S2

10-5
CZERWONY

Z002
9-5

OVZ
10-15

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

10

6

-KAW1
17-7

4-
9

4-
10

0 III

-P2S1

3-4 10-13
13-14 10-11

23-24 22-4
33-34 20-9

1

13

14

10

6

-KS5
14-9

12

4

-KL2
13-5

10

6

-KS1
14-3

10

6

-KS3
14-6

X1

X2

-P2S3

10-13
ZIELONY

3

4

-P2S3
ZIELONY

X1-X2 10-12

2

3

4

21

22

-P2S2
CZER.

X1-X2 10-15
OVZ

10-8

X1

X2

-P2S2

10-13
CZERWONY

Z002
9-5

OVZ
11-7

11-1

11-1



Projektował:

Obwody sterowania pomp P3, P4.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

11

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A RA R

POMPA P4POMPA P3

STEROWNIK

PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

-GF3

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

AWARIA

-GF4

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

AWARIA

PTC PRACA PTC PRACA

Z002 Z002

Z
00

4

Z
03

1

Z
02

0

Z
00

5

Z
04

0

Z
08

0

Z
03

7

Z
03

4

Z
02

8

Z
03

2
Z

03
0

Z
03

3

Z
03

6
Z

03
5

Z
03

8

Z
04

8

Z
04

5

Z
03

9

Z
04

3
Z

04
1

Z
04

4

Z
04

7
Z

04
6

Z
04

9

O
V

Z

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

10-16

10-16

11

7

-KAW1
17-7

5-
9

5-
10

0 III

-P3S1

3-4 11-5
13-14 11-3
23-24 22-6

33-34 20-10

1

13

14

11

7

-KS5
14-9

9

1

-KL2.2
13-6

11

7

-KS1
14-3

11

7

-KS3
14-6

X1

X2

-P3S3

11-5
ZIELONY

3

4

-P3S3
ZIELONY
X1-X2 11-4

2

3

4

21

22

-P3S2
CZER.
X1-X2 11-7

OVZ
10-16

X1

X2

-P3S2

11-5
CZERWONY

Z002
9-5

OVZ
11-15

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

9

5

-KAW2
17-8

6-
9

6-
10

0 III

-P4S1

3-4 11-13
13-14 11-11

23-24 22-7
33-34 20-12

1

13

1411-11

9

5

-KS6
14-11

10

2

-KL2.2
13-6

9

5

-KS2
14-5

12

8

-KS3
14-6

X1

X2

-P4S3

11-13
ZIELONY

3

4

-P4S3
ZIELONY

X1-X2 11-12

2

3

411-11

21

22

-P4S2
CZER.

X1-X2 11-15 OVZ
11-8

X1

X2

-P4S2

11-13
CZERWONY

Z002
9-5

19-10

19-10

OVZ
12-7



Projektował:

Obwody sterowania pompy P5

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

12

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A R

POMPA P5

STEROWNIK

PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

-GF5

+2
4V

S
TA

R
T

S
ZY

B
K

IE

ZA
TR

ZY
M

A
N

IE

S
TO

P

JO
G

W
A

R
T.

 Z
A

D
A

N
A

P
O

TE
N

C
JO

M
E

TR

AWARIA

PTC PRACA

MODERNIZACJA

Z002

Z
06

4
Z

09
2

Z
08

8

Z
07

8

Z
08

9
Z

08
4

Z
08

6
Z

09
1

Z
09

0

Z
09

5

Z
09

6

Z
08

5

29 19 33 2712

50 53 55 42 68 69

02

01

18

10

6

-KAW2
17-8

Z
06

4
7-

9

Z
07

8
7-

10

0 III

-P5S1

3-4 12-5
13-14 12-3
23-24 22-9

33-34 20-13

1

13

1412-3

11

7

-KS6
14-11

11

3

-KL2.2
13-6

11

7

-KS2
14-5

10

6

-KS4
14-8

X1

X2

-P5S3

12-5
ZIELONY

3

4

-P5S3

X1-X2 12-4
ZIELONY

2

3

4

nowe

12-3

21

22

-P5S2

X1-X2 12-7
CZERWONY

OVZ
11-16

X1

X2

-P5S2

12-5
CZERWONY

Z002
9-5

10-1

10-1

OVZ
9-10



Projektował:

Obwody kontroli poziomów.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

13

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POZIOM ZBIORNIK WIEŻOWY

MINIMUM MAKSIMUM

ZH3

OVZ OVZ

Z
06

3

OVZ

Z057

OVZ

Z065

Z057
9-8

OVZ
9-10

13

14

-KL1

i

i

i

i

14-95 1      9

21-36 2      10

- -7 3      11

- -8 4      12

24V

9
-ZHX2

10
-ZHX2

br

c

-L1

13

14

-KL2

i

i

i

i

14-95 1      9

21-46 2      10

10-47 3      11

10-128 4      12

24V

11

12

br

c

-L2

13

14

-KL2.2

i

i

i

i

11-45 1      9

11-126 2      10

12-47 3      11

- -8 4      12

24V

1

23

24

-PS1
14-9

Z057
14-2

OVZ
14-2



Projektował:

Obwody kontroli.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

14

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUCHOBIEG W ZBIORNIKU WODY CZYSTEJ PRZEKROCZENIE CIŚNIENIA MAX. STEROWANIE AWARYJNE - POZIOM

Wysokie ciś.

Ciśnienie

na tłoczeniu ZHZH3

OVZ

Z054 Z055

Z007

OVZ

Z057

OVZ OVZ

Z
05

6

OVZ OVZ

Z
07

6

P

P

Z057
13-15

OVZ
13-15

ZH2

13

14

-KS1

i

i

i

i

10-45 1      9

10-126 2      10

11-47 3      11

- -8 4      12

24V

13
-ZHX2

14
-ZHX2

13

14

-KS2

i

i

i

i

11-125 1      9

21-96 2      10

12-47 3      11

- -8 4      12

24V

-B1

15

16

13

14

-KS3

i

i

i

i

10-45 1      9

10-126 2      10

11-47 3      11

11-128 4      12

24V

9

1

-1K1
23-3

13

14

-KS4

i

i

i

i

21-65 1      9
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Projektował:

Pomiary analogowe poziomu i ciś.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

15

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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P
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9
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P
00

1
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0



Projektował:

Przepływomierz.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

16

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

WODA UZDATNIONA

PRZEPŁYWOMIERZ
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Z
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O
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Z
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Projektował:

Obwody wyłacznika awaryjnego.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

17

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Z002
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Projektował:

API1 - Konfiguracja sterownika

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

18

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st
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S



Projektował:

A1.3 - Moduł funkcyjny

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

19

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st
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8



Projektował:

A1.4 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

20

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st
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Projektował:

A1.5 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

21

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Projektował:

A1.6 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

22

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st
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8



Projektował:

A1.7 - Moduł wyjść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

23

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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8



Projektował:

A1.8 - Moduł wejść

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

24

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok drzwi ZH3

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl
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1



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej ZH3

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl
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23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok drzwi ZH3-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

27ZH3 st

A - 0 - R

STOP

START

POMPA P5

600 mm

20
00

 m
m

-W
2

-W
2

-P5S1

-P5S2

-P5S3



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej ZH3-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

28ZH3 st

1 2

-F
3

-E
2

-5
F

1

-ZHX21

-GF5



Projektował:

Zestawienie materialow - do produkcji

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -  -  -

   -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Faza projektu

Nr projektu

29

Nazwa projektu

Tytuł rysunku (modernizacja)

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody 

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

nowe1

02212005 ETI POLAM WKŁADKA TOPIKOWA INSTALACYJNA D02 gL 63A 3

260168 EATON RĘKOJEŚCI LUB INNE ELEMENTY NAPĘDOWE NZM, CZARNY/SZARY 1

AS206040-P AS206040 SCHRACK OBUDOWA AS, JEDNODRZWIOWA, Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ, IP 56 1

BM618106 BMS6 B6/1 SCHRACK WYŁĄCZNIK NADPRADOWY BMS6 1P  CHARAKTERYSTYKA B, 230/400VAC, 6A 1

IUKNE550 IUKNE550 SCHRACK KRATKA WENTYLACYJNA, 480/640/845m3/h 1

IUKNF6523A IUKNF6523A SCHRACK WENTYLATOR Z KRATKĄ, 480m3/h 1

KTS-1141 KTS-1141 BEZPOL TERMOREGULATOR - CHŁODZENIE 1

216374 M22-A EATON ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 3

216927 M22-DL-G EATON NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY 1

216925 M22-DL-R EATON NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, CZERWONY 1

216378 M22-K01 EATON ELEMENT STYKOWY, 1ZR 1

216376 M22-K10 EATON ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 5

216559 M22-LED-G EATON DIODA LED W OPRAWCE 18-30VAC/DC, ZIELONA 1

216558 M22-LED-R EATON DIODA LED W OPRAWCE 18-30VAC/DC, CZERWONA 1

216872 - 4Z M22-WRK3 EATON NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II, 1

266009 N2-200 EATON ROZŁĄCZNIK 3-BIEGUNOWY DO NADBUDOWY, 200A, 3P 1

261232 NZM1/2-XV4 EATON Przedłużacz osi napędu dla głęb. zabudowy 400mm 1

248249 Z-SLS/CB/3 EATON ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 3-BIEGUNOWY, 63A 1

ILOŚĆKOD MATERIAŁU OPISNAZWA HANDLOWA PRODUCENT UWAGI



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH3-X0,+ZH3-XZO1,+ZH3-ZHX1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH3-X0,+ZH3-XZO1,+ZH3-ZHX1 - 1/1

1ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

Nr Typ SchematPot. Pot.

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X0

-XZO1

-ZHX1

N N001N001 2-3
ZHX1:2

KE67.2

PE 2-3
GF1:PE 1

KE67.3

1 Z002Z006 8-4

XZO1:7

G1:-

XZO1:2

:01ASK 1/EN LD 15K 24VDC

2 Z002Z002 8-5

XZO1:1

XZO1:3

A1
SAK 2.5/EN

3 Z002Z002 8-5

XZO1:2

XZO1:4

SAW1:1
SAK 2.5/EN

4 Z002Z002 8-5

XZO1:3

XZO1:5

:01
SAK 2.5/EN

5 Z002Z002 8-5

XZO1:4

XZO1:6

:01
SAK 2.5/EN

6 Z002Z002 8-5
XZO1:5

SAK 2.5/EN

7 Z057Z006 8-7

XZO1:1 XZO1:8

ZHX2:17ASK 1/EN LD 15K 24VDC

8 Z057Z057 8-7

XZO1:7

XZO1:9

ZHX2:13
SAK 2.5/EN

9 Z057Z057 8-7

XZO1:8

XZO1:10

ZHX3:3
SAK 2.5/EN

10 Z057Z057 8-7
XZO1:9

SAK 2.5/EN

11 OVZOVZ 8-9

XZO1:12

G1:+

KL1:14
SAK 2.5/EN

12 OVZOVZ 8-9

XZO1:11

XZO1:13

KAW2:14
SAK 2.5/EN

13 OVZOVZ 8-9

XZO1:12

XZO1:14

A1
SAK 2.5/EN

14 OVZOVZ 8-9

XZO1:13

XZO1:15

KAW1:14
SAK 2.5/EN

15 OVZOVZ 8-9
XZO1:14

SAK 2.5/EN

1 L009L009 14-7

U3:L1/1

F2:2 SAK 4/EN

2 N001N001 14-7

X0:N

U3:N/2 SAK 4/EN



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH3-ZHX2

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH3-ZHX2 - 1/1

2ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-ZHX2

1 Z001Z001 3-9

N1:4

0:50 SAK 2.5

2 Z428Z428 3-10

N1:6

0:53 SAK 2.5

3 Z003Z003 4-9

N2:4

:50 SAK 2.5

4 Z075Z075 4-10

N2:6

:53 SAK 2.5

5 Z004Z004 5-9

N3:4

:50 SAK 2.5

6 Z031Z031 5-10

N3:6

:53 SAK 2.5

7 Z005Z005 6-9

N4:4

:50 SAK 2.5

8 Z040Z040 6-10

N4:6

:53 SAK 2.5

9 Z057Z057 13-3

L1:br

ZHX2:15

ZHX2:11
SAK 2.5

10 Z063Z063 13-3

KL1:13

L1:c SAK 2.5

11 Z057Z057 13-5

L2:br

ZHX2:9

ZHX2:13
SAK 2.5

12 Z065Z065 13-5

KL2:13

L2:c SAK 2.5

13 Z057Z057 14-3

XZO1:8

ZHX2:11 SAK 2.5

14 Z054Z054 14-3

KS1:13
SAK 2.5

15 Z057Z057 14-6
ZHX2:9

SAK 2.5

16 Z056Z056 14-6SAK 2.5

17 Z057Z057 16-8
XZO1:7

SAK 2.5

18 Z058Z058 16-9

U3:44

A1.4:5 SAK 2.5

19 Z059Z059 16-9

U3:57

A1.4:2 SAK 2.5

20 14-12
PS1:4

SAK 2.5

21 Z055Z055 14-12SAK 2.5

22 Z064Z064 7-9

N5:4

:50 SAK 2.5

23 Z078Z078 7-10

N5:6

:53 SAK 2.5



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025   -  -  -mgr inż. R. BrzostowskiOpracował:

   -  -  - 23.01.2025Kreślił: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +ZH3-ZHX21

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +ZH3-ZHX21 - 1/1

3ZH3 st

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-ZHX21

1 Z064Z064 7-9

N5:4

:50 SAK 2.5

2 Z078Z078 7-10

N5:6

:53 SAK 2.5



Projektował:

Zestawienie schematów.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

1

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Strona tytułowa

2 Zestawienie schematów.

3 Zestawienie schematów.

4 Przyjęcie zasilania, obwody główne.

5 Obwody zasilania pompy płucznej PP.

6 Obwody zasilania pompy P1.

7 Obwody zasilania pompy P1.

8 Obwody zasilania pompy P2.

9 Obwody zasilania pompy P2.

10 Obwody zasilania pompy P3.

11 Obwody zasilania pompy P3.

12 Obwody zasilania pompy P4.

13 Obwody zasilania pompy P4.

14 Obwody zasilania 230 V.

15 Obwody zasilania 230 V.

16 Obwody zasilania 230 V.

17 Zasilanie 24 VDC systemowe.

18 Obwody ster. miejscowego pompy płucznej PP.

19 Obwody ster. miejscowego pompy P1.

20 Obwody ster. miejscowego pompy P2.

21 Obwody ster. miejscowego pompy P3.

22 Obwody ster. miejscowego pompy P4.

23 Obwody awarii napędów.

24 Obwody awarii i pracy napędów.

25 Obwody awarii zasilania.

26 Obwody sygnalizacji poziomu.

27 Obwody kontroli.

28 Obwody wyłacznika awaryjnego.

29 Pomiary analogowe.

30 Schemat komunikacji.

31 PLC - Konfiguracja sterownika

32 A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

33 A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

34 A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

35 A1.1 - Wejścia/Wyjścia sterownika

36 A1.2 - Moduł wejść

37 A1.2 - Moduł wejść

38 A1.3 - Moduł wejść

39 A1.3 - Moduł wejść

40 A1.4 - Moduł wejść

41 A1.4 - Moduł wejść

42 Widok drzwi RPS-1

43 Widok płyty aparatowej RPS-1

44 Zestawienie materiałów RPS

45 Zestawienie materiałów RPS

46 Zestawienie materiałów RPS

47 Zestawienie materiałów RPS

48 Zestawienie materiałów RPS

49 Zestawienie materiałów RPS

50 Zestawienie materiałów RPS

51 Zestawienie materialow - do produkcji RPS

52 Zestawienie materialow - do produkcji RPS

53 Zestawienie kabli

54 Zestawienie sumaryczne kabli

NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU



Projektował:

Przyjęcie zasilania, obwody główne.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

2

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZASILANIE

L1

L2

L3 N

L4 L5 L6

L9

L8

L7

L3

L2

L1

N

N

L1

L2

L3

N

N
1

L4
L1

1

2

3

4

5

6

7

8

-WRP

30mA
40A

-X1
1

L5
L2

2

L6
L3

3

N
1

N

4

P
E

P
E

5

X1

X2-H1
X1

X2-H2
X1

X2
-H3

7 9 3 4

-CKF

i

i

8-43 1      2

13-104 6      5

RNPP-311M400V

1

2
-F1

1

2
-F2

1

2
-F3

L1
3-1

L2
3-1

L3
3-1

N
3-1

PE
3-1



Projektował:

Obwody zasilania pomp i mieszadła. 

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

3

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA DOZUJĄCA

NR 7; 0,25 KW

POMPA DOZUJĄCA

NR 8; 0,25 KW

MIESZADŁO

NR 4; 0,55 KW

GNIAZDO 230V

N

L6
9

L6
7

L6
6

L7
1

L7
0

L6
8

L7
5

L7
3

L7
2

L7
7

L7
6

L7
4

L8
1

L7
9

L7
8

L8
3

L8
2

L8
0

L3

L1

L2

N

L8
4

M
3

M
3

M
3

L2
2-16

L3
2-16

L1
2-16

N
2-16

PE
2-16

-X11
1

1

2

3

4

5

6

-WS1

1.53-1.54 8-4
1.61-1.62 13-11

0,63-1A

1

2

3

4

5

6

-Q1
8-4

-P1

U1 V1 W1 PE

2 3

1

2

3

4

5

6

-WS2

1.53-1.54 8-7
1.61-1.62 13-12

0,63-1A

1

2

3

4

5

6

-Q2
8-7

U1 V1 W1 PE

-P2

-X12
1 2 3

1

2

3

4

5

6

-WS3

1.53-1.54 8-10
1.61-1.62 - -

1-1,6A

1

2

3

4

5

6

-Q3
8-10

U1 V1 W1 PE

-P3

-X13
1 2 3

1

2

-F7

B
10A

N PEL

-GN1

230V/16A

L1
4-1

L2
4-1

PE
4-1

N
4-1

L3
4-1



Projektował:

Obwody zasilania pompy i mieszadła. 

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

4

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA DOZUJĄCA

NR 9; 0,25 KW

MIESZADŁO

NR 5; 0,55 KW

MODERNIZACJA

K
Z1

 Y
K

Y
 4

x1
,5

 m
m

2

K
Z2

 Y
K

Y
 4

x1
,5

 m
m

2

L3

N

L9
1

L9
3

L9
4

L8
9

L9
0

L9
2

L9
8

L9
6

L9
5

L1
00

L9
9

L9
7

L1

L2

M
3

M
3

L2
3-16

L3
3-16

L1
3-16

N
3-16

PE
3-16

1

2

3

4

5

6

-WS4

1.53-1.54 9-7
1.61-1.62 13-13

0,63-1A

U1 V1 W1 PE

-P4

1

2

3

4

5

6

-Q4
9-7

-X14
1 2 3

1

2

3

4

5

6

-WS5

1.53-1.54 9-10
1.61-1.62 - -

1-1,6A

U1 V1 W1 PE

-P5

1

2

3

4

5

6

-Q5
9-10

-X15
1 2 3

L1
5-1

L2

PE
5-1

N
5-1

L3



Projektował:

Zasilanie sterowników filtrów.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

5

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STEROWNIK 

FILTRA NR 7

STEROWNIK 

FILTRA NR 8

STEROWNIK 

FILTRA NR 9

MODERNIZACJA

K
Z3

 Y
K

Y
 3

x1
,5

 m
m

2

L8
6

NN

L8
5

L1

L8
8

N

A
2

A
1

A
4

A
3

L8
7

N

L1
4-16

N
4-16

PE
4-16

-FL7

1

2

-F4

1.13-1.14 13-10
1.21-1.22 - -

B
10A

-X16
1 2

-FL8

1

2

-F5

1.13-1.14 13-10
1.21-1.22 - -

B
10A

-X17
1 2

-FL9

1

2

-F10

1.13-1.14 13-10
1.21-1.22 - -

B
10A

-X18
1 2

1

2

-F6

B
10A

S1

S2

P1

P2

-TR1
63VA

230V 24V

1

2
-F8

1

2
-F9

A1

A2

-K1

i

i

13-1014 12      11

- -24 22      21

24V

L1

N

PE

A3
6-2

A4
6-2



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

6

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SYGNAŁ

24VAC

ELEKTROZAWÓR

FILTRA NR 7

START PŁUKANIE

FILTRA NR 7

ELEKTROZAWÓR

FILTRA NR 8

START PŁUKANIE

FILTRA NR 8

DOZOWNIK

FILTRA NR 7

DOZOWNIK

FILTRA NR 8

MIESZADŁO

FILTRA NR 7, 8

A3

A4

A
4

A
5

A
6

A
7

A4

A
8

A
9

A
10

A
11

A4
5-16

A3
5-16

-X31
1 2

A1

A2

-K11

i

i

10-414 12      11

- -24 22      21

24V

A1

A2

-K12

i

i

10-514 12      11

- -24 22      21

24V

3

13

14

-S4
ZIELONY

A1

A2

-K13

i

i

11-414 12      11

- -24 22      21

24V

4

A1

A2

-K14

i

i

11-514 12      11

- -24 22      21

24V

5

13

14

-S5
ZIELONY

A1

A2

-K15

i

i

8-414 12      11

- -24 22      21

24V

6

A1

A2

-K16

i

i

8-714 12      11

- -24 22      21

24V

7

A1

A2

-K17

i

i

8-1014 12      11

- -24 22      21

24V

8

A4
7-2

A3
7-2



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

7

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ELEKTROZAWÓR

FILTRA NR 9

START PŁUKANIE

FILTRA NR 9

DOZOWNIK

FILTRA NR 9

MIESZADŁO

FILTRA NR 9

MODERNIZACJA

K
S

1 
Y

K
S

Y
 1

0x
1 

m
m

2

A4

A3

A4

A
15

A
16

A
17

A
14

A4
6-15

A3
6-15

A1

A2

-K30

i

i

12-414 12      11

- -24 22      21

24V

-X32
1

A1

A2

-K31

i

i

12-514 12      11

- -24 22      21

24V

-X32
2

13

14

-S6
ZIELONY

A1

A2

-K32

i

i

9-714 12      11

- -24 22      21

24V

-X32
3

A1

A2

-K33

i

i

9-1014 12      11

- -24 22      21

24V

4

A4
8-2

A3
8-2



Projektował:

Obwody sterowania pracą napędów.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

8

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA DOZUJĄCA

FILTR NR 7

POMPA DOZUJĄCA

FILTR NR 8

MIESZADŁO

FILTR NR 7 I8

A13

A
18

A
19

A3

A23

A
25

A
24

A4

A22

A
27

A
26

A12

A
20

A4
7-15

A3
7-15

0 III

-S1

3-4 8-4
13-14 8-5
23-24 - -
33-34 - -

2

3

-CKF
2-7

1.53

1.54

-WS1
3-4

A

3

4

11

14

-K15
6-10

A1

A2

-Q1

j

j

j

a

b

a

3-41      2

3-43      4

3-45      6

- -13      14

- -21      22

- -33      34

230V

R

13

14

0 III

-S2

3-4 8-7
13-14 8-8
23-24 - -
33-34 - -

A1

A2

-Q2

j

j

j

a

b

a

3-71      2

3-73      4

3-75      6

- -13      14

- -21      22

- -33      34

230V

1.53

1.54

-WS2
3-7

A

3

4

11

14

-K16
6-12

R

13

14

0 III

-S3

3-4 8-10
13-14 8-12

23-24 - -
33-34 - -

A1

A2

-Q3

j

j

j

a

b

a

3-101      2

3-103      4

3-105      6

8-1313      14

- -21      22

- -33      34

230V

1.53

1.54

-WS3
3-10

A

3

4

11

14

-K17
6-13

R

13

14

X1

X2

-H6
ZIELONY

24V

13

14

-Q3
8-10

A4
9-2

A3
9-2

A12
9-2



Projektował:

Obwody sterowania pracą napędów.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

9

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA DOZUJĄCA

FILTR NR 9

MIESZADŁO

FILTR NR 9 MODERNIZACJA

A3

A29 A32

A
30

A
31

A
34

A
33

A12A12

A4

A
63

A3
8-15

A12
8-15

A4
8-15

0 III

-S7

3-4 9-7
13-14 9-8
23-24 - -
33-34 - -

A1

A2

-Q4
230V

j

j

j

a

4-41      2

4-43      4

4-45      6

- -13      14

1.53

1.54

-WS4
4-4

A

3

4

11

14

-K32
7-10

R

13

14

0 III

-S8

3-4 9-10
13-14 9-12

23-24 - -
33-34 - -

A1

A2

-Q5
230V

j

j

j

a

4-101      2

4-103      4

4-105      6

9-1313      14

1.53

1.54

-WS5
4-10

A

3

4

11

14

-K33
7-13

R

13

14

X1

X2

-H8
ZIELONY

24V

13

14

-Q5
9-10

A3
10-2

A12
10-2

A4



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

10

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OKABLOWANIE DO STEROWNIKA 

FILTRA NR 7

A12

A3

A
21

A
28

A
35

A
36

A
37

A
12

A
12

A3 A3

A
38

A12A12
9-15

A3
9-15

-X2
1

11

14

-K11
6-4

2

11

14

-K12
6-6

3 4
-X2

5

A1

A2

-K21

i

i

10-1214 12      11

13-424 22      21

24V

6

A1

A2

-K23

i

i

13-314 12      11

- -24 22      21

24V

7

11

14

-K21
10-9

X1

X2

-H4
ZIELONY

A12
11-2

A3
11-2



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

11

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OKABLOWANIE DO STEROWNIKA 

FILTRA NR 8

A3A
43

A
45

A
41

A12

A
44

A
42

A3

A
12

A
12

A3

A
46

A12A12
10-15

A3
10-15

-X2
8

11

14

-K13
6-7

9

11

14

-K14
6-9

10 11
-X2

12

A1

A2

-K22

i

i

11-1214 12      11

13-724 22      21

24V

13

A1

A2

-K24

i

i

13-514 12      11

- -24 22      21

24V

14

X1

X2

-H5
ZIELONY

11

14

-K22
11-9

A12
12-2

A3
12-2



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

12

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OKABLOWANIE DO STEROWNIKA 

FILTRA NR 9 MODERNIZACJA

K
S

2 
Y

K
S

Y
 1

0x
1 

m
m

2

A3A
49

A
51

A
47

A12

A
50

A
48

A3

A
12

A
12

A3

A
52

A12A12
11-15

A3
11-15

-X21
1

11

14

-K30
7-4

2

11

14

-K31
7-6

3 4 5

A1

A2

-K25

i

i

12-1214 12      11

13-924 22      21

24V

6

A1

A2

-K26

i

i

13-814 12      11

- -24 22      21

24V

7

X1

X2

-H7
ZIELONY

11

14

-K25
12-9

A12

A3



Projektował:

Obwody sterownicze do PLC.

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

13

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZASILANIE

+24VDC

F7 STATUS

FILTRA

F7 POTWIERDZ.

PŁUKANIA

F8 STATUS

FILTRA

F8 POTWIERDZ.

PŁUKANIA

F9 STATUS

FILTRA

F9 POTWIERDZ.

PŁUKANIA

ZASILANIE

STEROWNIKÓW

F7, F8, F9

DOZOWNIK

F7 AWARIA

DOZOWNIK

F8 AWARIA

DOZOWNIK

F9 AWARIA

K
S

1 
Y

K
S

Y
 1

0x
1 

m
m

2

A
39

A
39

A
55

A
39

A
39

A
39

A
39

A
39

A
40

A
53

A
54

A
56

A39

A57

A
58

A
59

A
60

-X36
1

11

14

-K23
10-10

2

21

24

-K21
10-9

3

11

14

-K24
11-10

4

21

24

-K22
11-9

5

11

14

-K26
12-10

9

21

24

-K25
12-9

10

5

4

-CKF
2-7

11

14

-K1
5-15

1.13

1.14

-F4
5-3

1.13

1.14

-F5
5-5

1.13

1.14

-F10
5-8

6

1.61

1.62

-WS1
3-4

7

1.61

1.62

-WS2
3-7

8

1.61

1.62

-WS4
4-4

11

A39



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok drzwi RPS-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

14SUW

RPS-1

FILTR 7

PRACA

FILTR 8

PRACA

FILTR 9

PRACA

POMPA DOZ. F7

RĘKA - 0 - AUTO

POMPA DOZ. F8

RĘKA - 0 - AUTO

POMPA DOZ. F9

RĘKA - 0 - AUTO

MIESZADŁO F7, F8

PRACA

MIESZADŁO F9

PRACA

MIESZADŁO F7, F8

RĘKA - 0 - AUTO

MIESZADŁO F9

RĘKA - 0 - AUTO

500 mm

10
00

 m
m

-S5 -S6

-S1

-H6

-S7

-S8

-H4 -H7

-H1 -H2 -H3

-S4

-S2

-S3

-H5

-H8



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Widok płyty aparatowej RPS-1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

15SUW

1 2 3 4 5 1 2 3 PE 1 2 3 PE 1 2 3 PE 1 2 PE 1 2 PE 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 5 8 9 123 4 6 7 10 11 13 14

RPS-1

-D2
-D

3

-D4

-D
1

-D5

-D6

-D7

-G
N

1

-TR1

-K
30

-K
31

-K
32

-K
33

-K
25

-K
26

-C
K

F

-W
R

P

-F
1

-F
2

-F
3

-F
7

-F
4

-F
5

-F
6

-F
10 -F
8

-F
9

-W
S

1

-W
S

2

-W
S

3

-K
1

-K
11

-K
12

-K
13

-K
14

-K
15

-K
16

-K
17

-K
21

-K
23

-K
22

-K
24

-Q
1

-Q
2

-Q
3

-W
S

4

-Q
4

-W
S

5

-Q
5

-X1 -X11-X12-X13

-X16

-X17 -X31 -X36-X2



Projektował:

Zestawienie materiałów SUW-MOD

mgr inż. P. Kina

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. J. Król 317/76/Pw

  -  -  -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

SUW

C-01-17
Opracował:

Sprawdził:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

16

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Miasto Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SUW-MOD F10 7 STYK POMOCNICZY 1ZZ+1ZR, DOBUDOWA Z BOKU 248433 Z-AHK EATON

SUW-MOD F10 7 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 10A, CHARAKTERYSTYKA B 286519 PL6-B10/1 EATON

SUW-MOD K25 14 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K25 14 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD K26 14 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K26 14 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD K30 9 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K30 9 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD K31 9 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K31 9 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD K32 9 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K32 9 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD K33 9 GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA Z ZAC. ŚRUBOWYM 9505SPA GNIAZDO FINDER

SUW-MOD K33 9 PRZEKAŹNIK MINIATUROWY (AgNi) AC/DC 250V/400V 405280240000 PRZEKAŹNIK FINDER

SUW-MOD Q4 11 STYCZNIK MOCY, AC-3 6A/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE LC1K0510P7 LC1K0510P7 SCHNEIDER

SUW-MOD Q4 11 UKŁAD ODKŁÓCAJĄCY RC GASIK GASIK POSTER

SUW-MOD Q5 11 STYCZNIK MOCY, AC-3 6A/400V, 3P, 1ZZ, 230V 50Hz, ZACISKI ŚRUBOWE LC1K0510P7 LC1K0510P7 SCHNEIDER

SUW-MOD Q5 11 UKŁAD ODKŁÓCAJĄCY RC GASIK GASIK POSTER

SUW-MOD S6 9 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 216374 M22-A EATON

SUW-MOD S6 9 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 216376 M22-K10 EATON

SUW-MOD S6 9 NAPĘD PRZYCISKU PODŚWIETLANEGO, Z SAMOPOWR., NAWROTNY, ZIELONY 216927 M22-DL-G EATON

SUW-MOD S7 11 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 216374 M22-A EATON

SUW-MOD S7 11 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 216376 M22-K10 EATON

SUW-MOD S7 11 NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II, 216872 - 4Z M22-WRK3 EATON

SUW-MOD S8 11 ŁĄCZNIK MOCUJĄCY 216374 M22-A EATON

SUW-MOD S8 11 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 216376 M22-K10 EATON

SUW-MOD S8 11 NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,II, 216872 - 4Z M22-WRK3 EATON

SUW-MOD WS4 6 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 I=0,63-1A, 3P GZ1E05 GZ1E05 SCHNEIDER

SUW-MOD WS4 6 STYKI POMOCNICZE DLA GZ1, 1ZZ+1ZR GZ1AN GZ1AN SCHNEIDER

SUW-MOD WS5 6 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY BEZ BLOKÓW WYZWALACZY, AC-3 I=1,00-1,6A, 3P GZ1E06 GZ1E06 SCHNEIDER

SUW-MOD WS5 6 STYKI POMOCNICZE DLA  GZ1, 1ZZ+1ZR GZ1AN GZ1AN SCHNEIDER

OZNACZ. NR. RYS. PRODUCENTKOD MATERIAŁOWYOPIS NAZWA HANDLOWALOKALIZ.



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X1

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X1 - 1/1

17SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X1

1 L4L4 3-2
WRP:2

SAK 4

2 L5L5 3-2
WRP:4

SAK 4

3 L6L6 3-2
WRP:6

SAK 4

4 N1N1 3-3
WRP:8

SAK 4

5 PEPE 3-3

X11:PE

X12:PE

X13:PE
SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X2

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X2 - 1/1

18SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X2

1 A3A3 12-3

F9:2

X2:8

X35:1
SAK 4

2 A21A21 12-4
K11:11

SAK 4

3 A28A28 12-5
K12:11

SAK 4

4 A35A35 12-6
K12:14

SAK 4

5 A3A3 12-7SAK 4

6 A36A36 12-9
K21:A2

SAK 4

7 A37A37 12-10
K23:A2

SAK 4

8 A3A3 13-3
X2:1

SAK 4

9 A41A41 13-4
K13:11

SAK 4

10 A43A43 13-5
K14:11

SAK 4

11 A42A42 13-6
K14:14

SAK 4

12 A3A3 13-7SAK 4

13 A44A44 13-9
K22:A2

SAK 4

14 A45A45 13-10
K24:A2

SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X11

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X11 - 1/1

19SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X11

1 L70L70 5-4

P1:U1

Q1:2 SAK 4

2 L69L69 5-4

P1:V1

Q1:4 SAK 4

3 L71L71 5-4

P1:W1

Q1:6 SAK 4

PE PEPE 5-5

P1:PE

X1:5 SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X12

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X12 - 1/1

20SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X12

1 L76L76 5-7

P2:U1

Q2:2 SAK 4

2 L75L75 5-7

P2:V1

Q2:4 SAK 4

3 L77L77 5-7

P2:W1

Q2:6 SAK 4

PE PEPE 5-8

P2:PE

X1:5 SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X13

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X13 - 1/1

21SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X13

1 L82L82 5-10

P3:U1

Q3:2 SAK 4

2 L81L81 5-10

P3:V1

Q3:4 SAK 4

3 L83L83 5-10

P3:W1

Q3:6 SAK 4

PE PEPE 5-11

P3:PE

X1:5 SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X14

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X14 - 1/1

22SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X14

1 L93L93 6-4

P4:U1

Q4:2 SAK 4

2 L92L92 6-4

P4:V1

Q4:4 SAK 4

3 L94L94 6-4

P4:W1

Q4:6 SAK 4

PE PEPE
P4:PE

SAK 4 6-5



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X15

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X15 - 1/1

23SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X15

1 L99L99 6-10

P5:U1

Q5:2 SAK 4

2 L98L98 6-10

P5:V1

Q5:4 SAK 4

3 L100L100 6-10

P5:W1

Q5:6 SAK 4

PE PEPE
P5:PE

SAK 4 6-11



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X16

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X16 - 1/1

24SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X16

1 L85L85 7-3

F4:2

FL7 SAK 4

2 NN 7-3
FL7

SAK 4

PE PEPE 7-4

FL7

X17:PE SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X17

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X17 - 1/1

25SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X17

1 L86L86 7-5

F5:2

FL8 SAK 4

2 NN 7-6
FL8

SAK 4

PE PEPE
FL8 X16:PE

SAK 4 7-6



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X18

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X18 - 1/1

26SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X18

1 L87L87 7-8

F10:2

FL9 SAK 4

2 NN 7-9
FL9

SAK 4

PE PEPE
FL9

SAK 4 7-9



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X31

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X31 - 1/1

27SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X31

1 A4A4 8-3
F8:1

SAK 4

2 A5A5 8-4
K11:A2

SAK 4

3 A6A6 8-6
K12:A2

SAK 4

4 A8A8 8-7
K13:A2

SAK 4

5 A7A7 8-9
K14:A2

SAK 4

6 A9A9 8-10
K15:A2

SAK 4

7 A10A10 8-12
K16:A2

SAK 4

8 A11A11 8-13
K17:A2

SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X32

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X32 - 1/1

28SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X32

1 A14A14 9-4
K30:A2

SAK 4

2 A15A15 9-6
K31:A2

SAK 4

3 A16A16 9-10
K32:A2

SAK 4

4 A17A17 9-13
K33:A2

SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X35

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X35 - 1/1

29SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X35

1 A3A3 14-3
X33:1

SAK 4

2 A47A47 14-4
K30:11

SAK 4

3 A49A49 14-5
K31:11

SAK 4

4 A48A48 14-6
K31:14

SAK 4

5 A3A3 14-7SAK 4

6 A50A50 14-9
K25:A2

SAK 4

7 A51A51 14-10
K26:A2

SAK 4



23.01.2025WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. HajdaszProjektował:

23.01.2025  -  -  -mgr inż. P. KinaOpracował:

317/76/Pw 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. J. Król

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Miasto Nowy Tomyśl Wody w Nowym Tomyślu

Faza projektu
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku Listwa : +RPS-X36

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl +RPS-X36 - 1/1

30SUW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X36

1 A39A39 15-2
CKF:4

SAK 4

2 A55A55 15-3
K23:11

SAK 4

3 15-4
K21:21

SAK 4

4 15-5
K24:11

SAK 4

5 15-7
K22:21

SAK 4

6 15-8
K26:11

SAK 4

7 15-9
K25:21

SAK 4

8 A40A40 15-10
F10:1.14

SAK 4

9 A58A58 15-11
WS1:1.62

SAK 4

10 A60A60 15-12
WS2:1.62

SAK 4

11 A59A59 15-13
WS4:1.62

SAK 4



Projektował:

Zestawienie schematow

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

1

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Zestawienie schematow

2 Przyjęcie zasilania, obwody główne.

3 Zasilanie przepływomierzy pomp PS1 - PS5.

4 Zasilanie obwodów pomocniczych.

5 Zasilanie pomp głębinowych PS1 - PS5.

6 Zasilanie i sterowanie mieszadła napowietrzającego.

7 Zasilanie 24VDC obiektowe i systemowe.

8 Sterowanie pomp głębinowych PG1 - PG6 Glinno.

9 Sterowanie pomp głębinowych PS1 - PS5 Śniadeckich.

10 Obwody kontroli awarii.

11 Sygnalizatory poziomu w komorze reakcji.

12 Schemat komunikacji.

13 A1 - Konfiguracja sterownika.

14 A1 - Konfiguracja sterownika.

15 A1.2 - Moduł funkcyjny.

16 A1.3 - Moduł funkcyjny.

17 A1.4 - Moduł wyjść binarnych.

18 A1.5 - Moduł wyjść binarnych.

19 A1.6 - Moduł wyjść binarnych.

20 A1.7 - Moduł wyjść binarnych.

21 A1.8 - Moduł wyjść binarnych.

22 A1.9 - Moduł wejść binarnych.

23 A1.10 - Moduł wejść binarnych.

24 A1.11 - Moduł wejść binarnych.

25 A1.12 - Moduł wejść binarnych.

26 A1.13 - Moduł wejść binarnych.

27 A1.14 - Moduł wejść binarnych.

28 A1.15 - Moduł wejść binarnych.

29 A1.16 - Moduł wejść binarnych.

30 A1.17 - Moduł wejść binarnych.

31 A1.18 - Moduł wejść analogowych.

32 A1.19 - Moduł wejść analogowych.

33 A1.20 - Moduł wejść analogowych.

34 A1.21 - Moduł wyjść binarnych.

35 A1.22 - Moduł wejść binarnych.

36 A1.23 - Moduł wyjść binarnych.

37 RT-POLE 1 DRZWI

38 RT-POLE 1 PŁYTA

39 RT-POLE 2 DRZWI

40 RT-POLE 2 PŁYTA

41 RT-POLE 3 DRZWI

42 RT-POLE 3 PŁYTA

43 Zestawienie materialow - do produkcji   (modernizacja)

NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU



Projektował:

Przyjęcie zasilania, obwody główne.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

2

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RTRG

ZASILANIE 3x400V

POMP GŁĘBINOWYCH 

ŚNIADECKICH

ZASILANIE 3x400V

MIESZADŁA

NAPOWIETRZAJĄCEGO

ZASILANIE 3x400V

POTRZEB WŁASNYCH

I AUTOMATYKI

ZASILANIE 230V

ZASILACZA 

OBIEKTOWEGO

ZASILANIE 230V

ZASILACZA 

SYSTEMOWEGO

IL1'k

IL1'l

IL2'k

IL2'l

IL3'k

IL3'l

V1 V2 V3 VN

L

N
SENTRON

PAC 3200

ANALIZATOR

SIECI

ZASILAJĄCEJ

L1

L2
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Projektował:

Zasilanie przepływomierzy pomp PS1 - PS5.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

3

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRZEPŁYWOMIERZE POMP GŁĘBINOWYCH

POMPA PS3POMPA PS2POMPA PS1 POMPA PS4 POMPA PS5
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Projektował:

Zasilanie obwodów pomocniczych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

4

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Projektował:

Zasilanie pomp głębinowych PS1 - PS5.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

5

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Projektował:

Zasilanie i sterowanie mieszadła napowietrzającego.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

6

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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0VS
10-1

S005
10-1



Projektował:

Zasilanie 24VDC obiektowe i systemowe.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

7

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Projektował:

Sterowanie pomp głębinowych PG1 - PG6 Glinno.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

8

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Projektował:

Sterowanie pomp głębinowych PS1 - PS5 Śniadeckich.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

9

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KONTROLA ZASILANIA

POMPY GŁ. ŚNIADECKICH

POMPA ŚNIADECKICH 1

START

POMPA ŚNIADECKICH 2

START
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5-35      6

23-1213      14

- -21      22

24V

11

14

-K211
10-2

-SPS1

3-4 23-10
13-14 9-6

R

13

14

11

14

-4KO8
17-13

11

14

-K221
10-4

A1

A2

-S22

j

j

j

a

b

5-61      2

5-63      4

5-65      6

24-413      14

- -21      22

24V

-SPS2

3-4 24-3
13-14 9-8

R

13

14

11

14

-5KO1
18-3

11

14

-K231
10-5

A1

A2

-S23

j

j

j

a

5-91      2

5-93      4

5-95      6

24-913      14

24V

-SPS3

3-4 24-7
13-14 9-10

R

13

14

11

14

-5KO2
18-4

11

14

-K241
10-7

A1

A2

-S24

j

j

j

a

5-111      2

5-113      4

5-115      6

24-1313      14

24V

-SPS4

3-4 24-12
13-14 9-13

R

13

14

11

14

-5KO3
18-6

11

14

-K251
10-8

A1

A2

-S25

j

j

j

a

b

5-141      2

5-143      4

5-145      6

25-613      14

- -21      22

24V

-SPS5

3-4 25-4
13-14 9-15

R

13

14



Projektował:

Obwody kontroli awarii.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

10

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POMPA 

ŚNIADECKICH 1

AWARIA

POMPA 

ŚNIADECKICH 2

AWARIA

POMPA 

ŚNIADECKICH 3

AWARIA

POMPA 

ŚNIADECKICH 4

AWARIA

POMPA 

ŚNIADECKICH 5

AWARIA

MIESZADŁO

KOM. REAKCJI

AWARIA

AWARIA RG AWARIA ZH2 AWARIA ZH3KOMORA REAKCJI

MAXIMUM

S
02

2

S
02

4

S
02

6

S
02

8

S
03

0

S
03

2

0VS

S
14

5

S003

S
14

6

S
14

7

S
14

8

S
02

7

S
02

5

S
02

9

S
02

3

S005

S
02

1

S
03

1

S005
6-16

0VS
6-16

A1

A2

-K211

i

i

9-514 12      11

23-1324 22      21

DC
24V

95

96

-PT21
5-3

11

14

-F21
5-3

A1

A2

-K221

i

i

9-714 12      11

24-624 22      21

DC
24V

95

96

-PT22
5-6

11

14

-F22
5-6

A1

A2

-K231

i

i

9-914 12      11

24-1024 22      21

DC
24V

95

96

-PT23
5-9

11

14

-F23
5-9

A1

A2

-K241

i

i

9-1214 12      11

25-324 22      21

DC
24V

95

96

-PT24
5-11

11

14

-F24
5-11

A1

A2

-K251

i

i

9-1414 12      11

25-724 22      21

DC
24V

1.13

1.14

-F25
5-14

95

96

-PT25
5-14

A1

A2

-K301

i

i

6-1414 12      11

25-1324 22      21

DC
24V

11

14

-F31
6-4

43

44

-F32
6-4

COM

NO

-K1
6-6 S003

26-5

X1

X2

-H1
C

21

24

-K303
11-7

X1

X2

-H2
C

11

14

-5KO4
18-7

X1

X2

-H3
C

11

14

-8KO7
21-12

X1

X2

-H4
C

11

14

-8KO8
21-13



Projektował:

Sygnalizatory poziomu w komorze reakcji.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

11

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KOMORA REAKCJI

POZIOM MIN POZIOM MAX

SYGNAŁ SUCHOBIEG

DO ZESTAWU POMP II STOPNIA

RT

Termokontakt

mieszadła M1

Z
02

8

Z
02

6

Z
02

5

Z
02

9

0VZ

Z003

Z
02

7

0VZ
7-2

Z003
7-6

A1

A2

-K302

i

i

26-314 12      11

11-1324 22      21

DC
24V

-L1

br

c

2
-X13

1

A1

A2

-K303

i

i

26-414 12      11

10-1224 22      21

DC
24V

-L2

br

c

3

ZH2

4
-X13

15
-ZHX2

21

24

-K302
11-5

5

16
-ZHX2



Projektował:

Schemat komunikacji.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

12

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 x 8DO

10 x 8DI

3 x 4AI

ET 200S ET 200S

ET 200S

RT

.P
R

O
F

IN
E

T

PROFINET.

PROFINET

.PROFINET.

M
O

D
B

U
D

 R
TU

.M
O

D
B

U
S

 R
TU

KOMPUTER PC

SCADA

LAN

RS232

ZH2

MT-202

LAN

-A1.1

INTERNET

EDS-208A

P5 P6 P7 P8

P1 P2 P3 P4

-A4

ZH3

LAN

-A1.1

KOMPUTER

PANELOWY

-A1

A1.0

LAN

A1.1 A1.2

RS485

-QPS1

-A3

-VB1

A1.3

RS485

A1.4 - A1.23

MT-202-A2

-QPS2 -QPS3 -QPS4 -QPS5



Projektował:

A1 - Konfiguracja sterownika.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

13

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ET 200S

PROFINET
LAN LAN

PROFINET
LAN

PROFINET

SIEMENS

STOP

RUN

FRCE

ON

MT

BF-DP

BF-PN

SF

RUN
STOP
MRES

P1 P2 P3

LINK

X1

24VDC

M
 / 

N

L+
/ L

AUX1

A1 -RACK1

-A1.0

1L
+

2L
+

1M 2M

P1 P2 P3

6E
S

71
51

-8
A

B
01

-0
A

B
0

S
IE

M
E

N
S

IM
15

1-
8 

P
N

/D
P

1

TM-P15C23-A0

-A1.1

2 6

3 7

A4 A8

6E
S

71
38

-4
C

A
01

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

2

TM-E15C24-01

-A1.2

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
38

-4
D

F
11

-0
A

B
0

3

TM-E15C24-01

-A1.3

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
38

-4
D

F
11

-0
A

B
0

4

TM-E15C24-01

-A1.4

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

5

TM-E15C24-01

-A1.5

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

6

TM-E15C24-01

-A1.6

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

7

TM-E15C24-01

-A1.7

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

8

TM-E15C24-01

-A1.8

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S



Projektował:

A1 - Konfiguracja sterownika.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

14

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MODERNIZACJA

9

TM-E15C24-01

-A1.9

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

10

TM-E15C24-01

-A1.10

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

11

TM-E15C24-01

-A1.11

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

12

TM-E15C24-01

-A1.12

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

13

TM-E15C24-01

-A1.13

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

14

TM-E15C24-01

-A1.14

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

15

TM-E15C24-01

-A1.15

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

16

TM-E15C24-01

-A1.16

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

17

TM-E15C24-01

-A1.17

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

18

TM-E15C24-01

-A1.18

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
34

-4
G

D
00

-0
A

B
0

S
IE

M
E

N
S

19

TM-E15C24-01

-A1.19

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
34

-4
G

D
00

-0
A

B
0

S
IE

M
E

N
S

20

TM-E15C24-01

-A1.20

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
34

-4
G

D
00

-0
A

B
0

S
IE

M
E

N
S

21

TM-E15C24-01

-A1.21

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

22

TM-E15C24-01

-A1.22

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
31

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S

23

TM-E15C24-01

-A1.23

1 5

2 6

3 7

4 8

6E
S

71
32

-4
B

F
00

-0
A

A
0

S
IE

M
E

N
S



Projektował:

A1.2 - Moduł funkcyjny.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

15

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RS-232C RS-422 RS-485

2TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.2 6ES7138-4DF11-0AB0

TX
D

1

R
T

S

2

D
T

R

3

D
C

D

4

R
X

D

5

C
T

S

6

D
S

R

7

P
E

8

TX
D

(A
)–

1

TX
D

(B
)+

2

R
X

D
(A

)–

5

R
X

D
(B

)+

6

P
E

8

R
/T

(A
)–

1

R
/T

(B
)+

2

P
E

8



Projektował:

A1.3 - Moduł funkcyjny.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

16

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RS-232C RS-422 RS-485

3TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.3 6ES7138-4DF11-0AB0

TX
D

1

R
T

S

2

D
T

R

3

D
C

D

4

R
X

D

5

C
T

S

6

D
S

R

7

P
E

8

TX
D

(A
)–

1

TX
D

(B
)+

2

R
X

D
(A

)–

5

R
X

D
(B

)+

6

P
E

8

R
/T

(A
)–

1

R
/T

(B
)+

2

P
E

8



Projektował:

A1.4 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

17

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S
03

3

0VS

S
03

4

S
03

5

S
03

6

S
03

7

S
03

8

S
03

9

S
04

0

4TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.4 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

0VS
7-11

O04.0

Glinno 1

PRACUJ

Pompa głębinowa 

1

A1

A2

-4KO1

i 8-314 12      11

DC
24V

O04.1

Glinno 2

PRACUJ

Pompa głębinowa 

5

A1

A2

-4KO2

i 8-514 12      11

DC
24V

O04.2

Glinno 3

PRACUJ

Pompa głębinowa 

2

A1

A2

-4KO3

i 8-614 12      11

DC
24V

O04.3

Glinno 4

PRACUJ

Pompa głębinowa 

6

A1

A2

-4KO4

i 8-814 12      11

DC
24V

O04.4

Glinno 5

PRACUJ

Pompa głębinowa 

3

A1

A2

-4KO5

i 8-1014 12      11

DC
24V

O04.5

Glinno 6

PRACUJ

Pompa głębinowa 

7

A1

A2

-4KO6

i 8-1214 12      11

DC
24V

O04.6

Śniadeckich 1

PRACUJ

Pompa głębinowa 

4

A1

A2

-4KO7

i 9-514 12      11

DC
24V

O04.7

Śniadeckich 2

PRACUJ

Pompa głębinowa 

8

A1

A2

-4KO8

i 9-714 12      11

DC
24V

0VS
18-2



Projektował:

A1.5 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

18

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

0VS

S
04

1

S
04

2

S
04

3

S
04

4

S
04

5

S
04

6

S
04

7

S
04

8

Z030

Z
03

1

Z
03

2

Z
03

3

5TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.5 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

0VS
17-14

O05.0

Śniadeckich 3

PRACUJ

Pompa głębinowa 

1

A1

A2

-5KO1

i 9-914 12      11

DC
24V

O05.1

Śniadeckich 4

PRACUJ

Pompa głębinowa 

5

A1

A2

-5KO2

i 9-1214 12      11

DC
24V

O05.2

Śniadeckich 5

PRACUJ

Pompa głębinowa 

2

A1

A2

-5KO3

i 9-1414 12      11

DC
24V

O05.3

AWARIA  RT

6

A1

A2

-5KO4

i 10-1314 12      11

DC
24V

FILTRY

O05.4

Komora Reakcji

PRACUJ

Mieszadło 

3

A1

A2

-5KO5

i 6-1414 12      11

DC
24V

68

-X111

68
-X111

O05.5

ZAMKNIJ

Zasuwa Osadnika 1

7

A1

A2

-5KO6

i 18-1014 12      11

DC
24V

11

14

-5KO6
18-10

35

35

O05.6

OTWÓRZ

Zasuwa Osadnika 1

4

A1

A2

-5KO7

i 18-1214 12      11

DC
24V

11

14

-5KO7
18-12

36

36

O05.7

ZAMKNIJ

Zasuwa Osadnika 2

8

A1

A2

-5KO8

i 18-1314 12      11

DC
24V

11

14

-5KO8
18-13

37

37

0VS
19-2

Z030
19-2



Projektował:

A1.6 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

19

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

S
04

9

0VS

S
05

0

S
05

1

S
05

2

S
05

3

S
05

4

S
05

5

S
05

6

Z
03

4

Z
03

5

Z
03

6

Z
03

7

Z030

Z
03

9

Z
04

0

Z
03

8

Z
04

1

6TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.6 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

Z030
18-14

0VS
18-14

O06.0

OTWÓRZ

Zasuwa Osadnika 2

1

A1

A2

-6KO1

i 19-314 12      11

DC
24V

11

14

-6KO1
19-3

38
-X111

38
-X111

O06.1

OTWÓRZ

Zawór filtra 1

5

A1

A2

-6KO2

i 19-414 12      11

DC
24V

39

39

11

12

-6KO2
19-4

40

O06.2

OTWÓRZ

Zawór filtra 2

2

A1

A2

-6KO3

i 19-614 12      11

DC
24V

40

11

12

-6KO3
19-6

O06.3

OTWÓRZ

Zawór filtra 3

6

A1

A2

-6KO4

i 19-714 12      11

DC
24V

41

41

11

12

-6KO4
19-7

O06.4

OTWÓRZ

Zawór filtra 4

3

A1

A2

-6KO5

i 19-914 12      11

DC
24V

42
-X111

42
-X111

11

12

-6KO5
19-9

O06.5

OTWÓRZ

Zawór filtra 5

7

A1

A2

-6KO6

i 19-1014 12      11

DC
24V

43

43

11

12

-6KO6
19-10

O06.6

OTWÓRZ

Zawór filtra 6

4

A1

A2

-6KO7

i 19-1214 12      11

DC
24V

44

44

11

12

-6KO7
19-12

O06.7

START

Płukanie filtra 1

8

A1

A2

-6KO8

i 19-1314 12      11

DC
24V

11

14

-6KO8
19-13

45

45

0VS
20-2

Z030
20-2



Projektował:

A1.7 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

20

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

0VS

S
05

7

S
05

8

S
05

9

S
06

0

S
06

1

S
06

2

S
06

3

S
06

4

Z030

Z
04

2

Z
04

3

Z
04

4

Z
04

5

Z
04

6

Z
04

7

Z
04

8

Z
04

9

7TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.7 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

Z030
19-14

0VS
19-14

O07.0

START

Płukanie filtra 2

1

A1

A2

-7KO1

i 20-314 12      11

DC
24V

11

14

-7KO1
20-3

46
-X111

46
-X111

O07.1

START

Płukanie filtra 3

5

A1

A2

-7KO2

i 20-414 12      11

DC
24V

11

14

-7KO2
20-4

47

47

O07.2

START

Płukanie filtra 4

2

A1

A2

-7KO3

i 20-614 12      11

DC
24V

11

14

-7KO3
20-6

48

48

O07.3

START

Płukanie filtra 5

6

A1

A2

-7KO4

i 20-714 12      11

DC
24V

11

14

-7KO4
20-7

49

49

O07.4

START

Płukanie filtra 6

3

A1

A2

-7KO5

i 20-914 12      11

DC
24V

11

14

-7KO5
20-9

50
-X111

50
-X111

O07.5

Zbiornik KMnO4 filtr 1 i 2

PRACUJ

Mieszadło 1-2

7

A1

A2

-7KO6

i 20-1014 12      11

DC
24V

11

14

-7KO6
20-10

52

52

O07.6

Zbiornik KMnO4 filtr 3 i 4

PRACUJ

Mieszadło 3-4

4

A1

A2

-7KO7

i 20-1214 12      11

DC
24V

11

14

-7KO7
20-12

53

53

O07.7

Zbiornik KMnO4 filtr 5 i 6

PRACUJ

Mieszadło 5-6

8

A1

A2

-7KO8

i 20-1314 12      11

DC
24V

11

14

-7KO8
20-13

54

54

Z030
21-2

0VS
21-2



Projektował:

A1.8 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

21

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

S
06

5

S
06

6

S
06

7

S
06

8

S
06

9

S
07

0

S
07

1

S
07

2

Z030

Z
05

0

Z
05

1

Z
05

2

Z
05

3

Z
05

4

Z
05

5

0VS

8TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.8 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

Z030
20-14

0VS
20-14

O08.0

Filtr 1

PRACUJ

Dozownik KMnO4

1

A1

A2

-8KO1

i 21-314 12      11

DC
24V

11

14

-8KO1
21-3

55
-X111

55
-X111

O08.1

Filtr 2

PRACUJ

Dozownik KMnO4

5

A1

A2

-8KO2

i 21-414 12      11

DC
24V

11

14

-8KO2
21-4

56

56

O08.2

Filtr 3

PRACUJ

Dozownik KMnO4

2

A1

A2

-8KO3

i 21-614 12      11

DC
24V

11

14

-8KO3
21-6

57

57

O08.3

Filtr 4

PRACUJ

Dozownik KMnO4

6

A1

A2

-8KO4

i 21-714 12      11

DC
24V

11

14

-8KO4
21-7

58
-X111

58
-X111

O08.4

Filtr 5

PRACUJ

Dozownik KMnO4

3

A1

A2

-8KO5

i 21-914 12      11

DC
24V

11

14

-8KO5
21-9

59

59

O08.5

Filtr 6

PRACUJ

Dozownik KMnO4

7

A1

A2

-8KO6

i 21-1014 12      11

DC
24V

11

14

-8KO6
21-10

60

60

O08.6

AWARIA SH2

4

A1

A2

-8KO7

i 10-1414 12      11

DC
24V

O08.7

AWARIA SH3

8

A1

A2

-8KO8

i 10-1514 12      11

DC
24V

0VS
34-1



Projektował:

A1.9 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

22

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S
07

3

S
07

4

S
07

5

S
07

6

S
07

7

S
07

8

S
07

9

S
08

0

S003

9TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.9 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S003
7-15

I09.0

Glinno 1

ZDALNE

Pompa głębinowa 

1

Z

3

4

-SPG1
8-3

I09.1

Glinno 1

RĘKA

Pompa głębinowa 

5

R

23

24

-SPG1
8-3

I09.2

Glinno 2

ZDALNE

Pompa głębinowa 

2

Z

3

4

-SPG2
8-5

I09.3

Glinno 2

RĘKA

Pompa głębinowa 

6

R

23

24

-SPG2
8-5

I09.4

Glinno 3

ZDALNE

Pompa głębinowa 

3

Z

3

4

-SPG3
8-7

I09.5

Glinno 3

RĘKA

Pompa głębinowa 

7

R

23

24

-SPG3
8-7

I09.6

Glinno 4

ZDALNE

Pompa głębinowa 

4

Z

3

4

-SPG4
8-9

I09.7

Glinno 4

RĘKA

Pompa głębinowa 

8

R

23

24

-SPG4
8-9

S003
23-2



Projektował:

A1.10 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

23

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S
08

1

S
08

2

S
08

3

S
08

4

S
08

5

S
08

6

S
08

7

S
08

8

S003

10TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.10 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S003
22-14

I010.0

Glinno 5

ZDALNE

Pompa głębinowa 

1

Z

3

4

-SPG5
8-11

I010.1

Glinno 5

RĘKA

Pompa głębinowa 

5

R

23

24

-SPG5
8-11

I010.2

Glinno 6

ZDALNE

Pompa głębinowa 

2

Z

3

4

-SPG6
8-13

I010.3

Glinno 6

RĘKA

Pompa głębinowa 

6

R

23

24

-SPG6
8-13

I010.4

Pompy gł. Śniadeckich

Zasilanie poprawne

3

11

14

-KF1
9-3

I010.5

Śniadeckich 1

AUTO

Pompa głębinowa 

7

3

4
A-SPS1

9-6

I010.6

Śniadeckich 1

PRACA

Pompa głębinowa 

4

13

14

-S21
9-5

I010.7

Śniadeckich 1

AWARIA

Pompa głębinowa 

8

21

24

-K211
10-2

S003
24-2



Projektował:

A1.11 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

24

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S
08

9

S
09

0

S
09

1

S
09

2

S
09

3

S
09

4

S
09

5

S
09

6

S003

11TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.11 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S003
23-14

I011.0

Śniadeckich 2

AUTO

Pompa głębinowa 

1

A

3

4

-SPS2
9-8

I011.1

Śniadeckich 2

PRACA

Pompa głębinowa 

5

13

14

-S22
9-7

I011.2

Śniadeckich 2

AWARIA

Pompa głębinowa 

2

21

24

-K221
10-4

I011.3

Śniadeckich 3

AUTO

Pompa głębinowa 

6

A

3

4

-SPS3
9-10

I011.4

Śniadeckich 3

PRACA

Pompa głębinowa 

3

13

14

-S23
9-9

I011.5

Śniadeckich 3

AWARIA

Pompa głębinowa 

7

21

24

-K231
10-5

I011.6

Śniadeckich 4

AUTO

Pompa głębinowa 

4

A

3

4

-SPS4
9-13

I011.7

Śniadeckich 4

PRACA

Pompa głębinowa 

8

13

14

-S24
9-12

S003
25-2



Projektował:

A1.12 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

25

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S003

S
09

8

S
09

9

S
10

0

S
10

1

S
10

2

S
10

3

S
00

4S
09

7

12TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.12 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S003
24-14

I012.0

Śniadeckich 4

AWARIA

Pompa głębinowa 

1

21

24

-K241
10-7

I012.1

Śniadeckich 5

AUTO

Pompa głębinowa 

5

A

3

4

-SPS5
9-15

I012.2

Śniadeckich 5

PRACA

Pompa głębinowa 

2

13

14

-S25
9-14

I012.3

Śniadeckich 5

AWARIA

Pompa głębinowa 

6

21

24

-K251
10-8

I012.4

Komora Reakcji

Zasilanie poprawne

3

11

14

-KF2
6-12

I012.5

Komora Reakcji

AUTO

Mieszadło Aqua-Jet

7

A

3

4

-SM1
6-14

I012.6

Komora Reakcji

PRACA

Mieszadło Aqua-Jet

4

S
00

3
6-

10
S

00
4

6-
10

I012.7

Komora Reakcji

AWARIA

Mieszadło Aqua-Jet

8

21

24

-K301
10-10

S003
26-2



Projektował:

A1.13 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

26

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lokalny

zasilacz 24VDC

RT

S107

S
11

4

S
11

2

S
11

6

S
11

0

S
11

8

S
10

5

S
10

4

S109

S003

S014

S
11

1

S
11

3

S
10

8

S
11

5

S
10

6

S
11

7

13TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.13 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S003
25-14

I013.0

Poziom MIN

Komora Reakcji

1

11

14

-K302
11-5

7-15

I013.1

Poziom MAX

Komora Reakcji

5

11

14

-K303
11-7

S003
10-11

FILTRY

34
-X111

34
-X111

I013.2

FILTRY

Zasilanie poprawne

2

1

1

8

5

-CZF6

S014
27-2

I013.3

Poziom MIN

Osadnik

6

2

2

14

11

-K5000

A1

A2

-1K5000

i 26-714 12      11

DC
24V

11

14

-1K5000
26-7

X1

X2

I013.4

ZAMKNIĘTA

Zasuwa osadnika 1

3

3

3

14

11

-K5010

A1

A2

-1K5010

i 26-914 12      11

DC
24V

11

14

-1K5010
26-9

X1

X2

I013.5

OTWARTA

Zasuwa osadnika 1

7

4
-X111

4
-X111

14

11

-K5011

A1

A2

-1K5011

i 26-1014 12      11

DC
24V

11

14

-1K5011
26-10

X1

X2

I013.6

ZAMKNIĘTA

Zasuwa osadnika 2

4

5

5

14

11

-K5020

A1

A2

-1K5020

i 26-1214 12      11

DC
24V

11

14

-1K5020
26-12

X1

X2

I013.7

OTWARTA

Zasuwa osadnika 2

8

6

6

14

11

-K5021

A1

A2

-1K5021

i 26-1314 12      11

DC
24V

11

14

-1K5021
26-13

X1

X2

67
-X111

67
-X111

S107
27-6

S109
27-5

S109
27-5

S014
27-5



Projektował:

A1.14 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

27

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

S014 S107

S109

S
12

5

S
12

3

S
12

7

S
12

1

S
12

9

S
13

1

S
11

9

S
12

0

S
12

2

S109

S
12

4

S
12

6

S
12

8

S
13

0

S
13

2

S014

14TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.14 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

S014
26-6

I014.0

AWARIA

Zasuwa osadnika 1

1

7
-X111

7
-X111

14

11

-K5012

I014.1

AWARIA

Zasuwa osadnika 2

5

8

8

14

11

-K5022

S014
28-2

S014
26-16

S109
26-16

S109
26-15

S107
26-15

I014.2

FILTR 1

Potwierdzenie płukania

2

15

15

14

11

-K512

A1

A2

-1K512

i 27-614 12      11

DC
24V

11

14

-1K512
27-6

X1

X2

I014.3

FILTR 2

Potwierdzenie płukania

6

16

16

14

11

-K522

A1

A2

-1K522

i 27-714 12      11

DC
24V

11

14

-1K522
27-7

X1

X2

I014.4

FILTR 3

Potwierdzenie płukania

3

17
-X111

17
-X111

14

11

-K532

A1

A2

-1K532

i 27-914 12      11

DC
24V

11

14

-1K532
27-9

X1

X2

I014.5

FILTR 4

Potwierdzenie płukania

7

18

18

14

11

-K542

A1

A2

-1K542

i 27-1014 12      11

DC
24V

11

14

-1K542
27-10

X1

X2

I014.6

FILTR 5

Potwierdzenie płukania

4

19

19

14

11

-K552

A1

A2

-1K552

i 27-1214 12      11

DC
24V

11

14

-1K552
27-12

X1

X2

I014.7

FILTR 6

Potwierdzenie płukania

8

20

20

14

11

-K562

A1

A2

-1K562

i 27-1314 12      11

DC
24V

11

14

-1K562
27-13

X1

X2

29-1



Projektował:

A1.15 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

28

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

S014

S
13

7

S
13

6

S
13

8

S
13

5

S
13

9

S
13

4

S
14

0

S
13

3

15TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.15 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

S014
27-5

I015.0

FILTR 1

Ciśnienie 

1

21
-X111

21
-X111

14

11

-K513

I015.1

FILTR 2

Ciśnienie 

5

22

22

14

11

-K523

I015.2

FILTR 3

Ciśnienie 

2

23

23

14

11

-K533

I015.3

FILTR 4

Ciśnienie 

6

24

24

14

11

-K543

I015.4

FILTR 5

Ciśnienie 

3

25
-X111

25
-X111

14

11

-K553

I015.5

FILTR 6

Ciśnienie 

7

26

26

14

11

-K563

I015.6

FILTR 1 i 2

Zasilanie ok

4

27

27

12

11

-F51
12

11

-F52

I015.7

FILTR 3 i 4

Zasilanie ok

8

28

28

12

11

-F53
12

11

-F54

S014
29-2



Projektował:

A1.16 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

29

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

S
14

2

S
14

1

S
14

3

S
14

4

S014

S014

S
14

9

16TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.16 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

27-15

S014
28-14

I016.0

FILTR 5 i 6

Zasilanie ok

1

29
-X111

29
-X111

12

11

-F55
12

11

-F56

I016.1

KMnO4 do Filtra 4

AWARIA

Pompa dozująca 

5

30

30

I016.2

KMnO4 do Filtra 5

AWARIA

Pompa dozująca 

2

31

31

I016.3

KMnO4 do Filtra 6

AWARIA

Pompa dozująca 

6

32

32

S014
30-1

I016.4

KASOWANIE AWARII

3

-S1
ZIELONY

3

4

I016.5

REZERWA

7

I016.6

REZERWA

4

I016.7

REZERWA

8



Projektował:

A1.17 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

30

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

MODERNIZACJA

S
80

1

S
80

2

S
80

3

S
80

4

S
80

5

S
80

6

S
80

4

S
80

5

S
80

2

S
80

3

S
80

4

S
80

6

S
80

7
S

80
7

S
80

1

S
80

3

S
80

2

S
80

6

S
80

7

S014

S150

S
15

1

S
80

5

FILTRY

17TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.17 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS

S014
29-7

-X36
1

-X36
1

I017.0

CIŚNIENIE

FILTR 7

1

14

11

-K23

2

2

I017.1

POTWIERDZENIE

PŁUKANIA

FILTR 7

5

14

11

-K21

3

3

I017.2

CIŚNIENIE

FILTR 8

2

14

11

-K24

4

4

I017.3

POTWIERDZNIE

PŁUKANIA

FILTR 8

6

14

11

-K22

5

5

I017.4

ZASILANIE OK

FILTR 7 I 8

3

1.14

1.13

-F4+F5+F10

6

6

5

4

-CKF

11

14

-K1

I017.5

FILTR 7

AWARIA

DOZOWNIK KMnO4

7

7

7

1.61

1.62

-WS1

I017.6

FILTR 8

AWARIA

DOZOWNIK KMnO4

4

8

8

1.61

1.62

-WS2

I017.7

FILTR 9

AWARIA

DOZOWNIK KMnO4

8

1.61

1.62

-WS4

11

11

S014
35-2



Projektował:

A1.18 - Moduł wejść analogowych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

31

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+

-

-+

+2
4V

W
e 

I -

+

-

-+
+2

4V

W
e 

I -

+

-

-+

+2
4V

W
e 

I -

+

-

-+

+2
4V

W
e 

I -

RT

Z004

P
00

2

P
00

4

P
00

3

P
00

5

P
00

7

P
00

6

P
00

8

P
01

0

P
00

9

P
01

1

P
01

3

P
01

2

0VS

4-
20

m
A

4-
20

m
A

4-
20

m
A

4-
20

m
A

18TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.18 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS

0VZ
7-3

Z004
7-7

0VS
7-11

I018.0

Studnia głębinowa 

Śniadeckich 1

Pomiar poziomu

M0+ M0-

1 2

5 6

7

3

4

1 2

-SEP1

+

-

PE

-LT-01

I018.1

Studnia głębinowa 

Śniadeckich 2

Pomiar poziomu

M1+ M1-

5 6

5 6

7

3

4

1 2

-SEP2

+

-

PE

-LT-02

I018.2

Studnia głębinowa 

Śniadeckich 3

Pomiar poziomu

M2+ M2-

3 4

5 6

7

3

4

1 2

-SEP3

+

-

PE

-LT-03

I018.3

Studnia głębinowa 

Śniadeckich 4

Pomiar poziomu

M3+ M3-

7 8

5 6

7

3

4

1 2

-SEP4

+

-

PE

-LT-04

0VS
32-1



Projektował:

A1.19 - Moduł wejść analogowych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

32

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+

-

-+

+2
4V

W
e 

I -

-+

+2
4V

W
e 

I -

RT
-+Uz

WEJŚCIE
+

ZAS.
-

WYJŚCIE 2WYJŚCIE 1
- -+ +

P
01

7

P
01

8

P
01

4

P
01

5

P
01

9

P
02

0

P
02

1

P
00

1

P
01

6

Z005

0VS

P
02

2

P
02

3

Z005

0VZ

4-
20

m
A

4-
20

m
A

4-
20

m
A

24VACINPUT

4-
20

m
A

19TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.19 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS

0VS
31-16

Z005
7-7

0VZ
7-3

I019.0

Studnia głębinowa 

Śniadeckich 5

Pomiar poziomu

M0+ M0-

1 2

5 6

7

3

4

1 2

-SEP5

+

-

PE

-LT-05

I019.1

Komora reakcji

Pomiar poziomu 

M1+ M1-

5 6

6 4

7 9

-SEP6

+

-

PE

-LT-11

1
-X11

I019.2

wyjściowego

Pomiar ciśnienia

M2+ M2-

3 4

2

+

-

PE

-LT-06

I019.3

Komora  reakcji (2)

Pomiar poziomu

M3+ M3-

7 8

7 8 9 10

1

2

5 4

-SEP7

N24S-232600P0

-P1

12 132 3

+

-

PE

-LT-12

4-
14

0VS
33-1

4-
14



Projektował:

A1.20 - Moduł wejść analogowych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

33

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-+

+2
4V

W
e 

I -

RT

+ -

PRZEPŁYWOMIERZ

WIEŻA

0VS

P
02

4

P
02

5

P
02

6

20TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.20 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS

0VS
32-16

-ABB

50 XE4_B

I020.0

z  wieży

Pomiar przepływu

M0+ M0-

1 2

6 4

7 9

-SEP8

I020.1

REZERWA

M1+ M1-

5 6

I020.2

REZERWA

M2+ M2-

3 4

I020.3

REZERWA

M3+ M3-

7 8



Projektował:

A1.21 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

34

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

-A1.21

MODERNIZACJA

71
7

71
6

S
70

4

S
70

7

S
70

6

S
70

5

S
70

3

71
4

S
70

1

S
70

2

71
1

71
5

71
3

71
2

0VS

700

FILTRY

21TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

0VS
21-16

-X31
1

-X31
1

O21.0

OTWÓRZ

ZAWÓR FILTRA 7

1

11

14

-9KO1
34-3

A1

A2

-9KO1

DC
24V

i 34-314 12      11

2

2

O21.1

START PŁUKANIA

FILTR 7

5

A1

A2

-9KO2

DC
24V

i 34-414 12      11

11

14

-9KO2
34-4

3

3

O21.2

OTWÓRZ

ZAWÓR FILTRA 8

2

A1

A2

-9KO3

DC
24V

i 34-614 12      11

11

14

-9KO3
34-6

4

4

O21.3

START PŁUKANIA

FILTR 8

6

A1

A2

-9KO4

DC
24V

i 34-714 12      11

11

14

-9KO4
34-7

5

5

O21.4

FILTR 7

PRACUJ

DOZOWNIK KMnO4

3

A1

A2

-9KO5

DC
24V

i 34-914 12      11

11

14

-9KO5
34-9

6

6

O21.5

FILTR 8

PRACUJ

DOZOWNIK KMnO4

7

A1

A2

-9KO6

DC
24V

i 34-1014 12      11

11

14

-9KO6
34-10

7

7

O21.6

ZBIORNIK KMnO4

PRACUJ

MIESZADŁO 7-8

4

A1

A2

-9KO7

DC
24V

i 34-1214 12      11

11

14

-9KO7
34-12

8

8

O21.7

REZERWA

8

0VS
36-1

700
36-1



Projektował:

A1.22 - Moduł wejść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

35

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RT

MODERNIZACJA

S014

S
15

6

S
15

7

22TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:-A1.22 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

FILTRY

S014
30-15

I022.0

CIŚNIENIE

FILTR 9

1

14

11

-K26

-X36
9

-X36
9

I022.1

POTWIERDZENIE

PŁUKANIA

FILTR 9

5

24

21

-K25

10

10

I022.2

REZERWA

2

I022.3

REZERWA

6

I022.4

REZERWA

3

I022.5

REZERWA

7

I022.6

REZERWA

4

I022.7

REZERWA

8



Projektował:

A1.23 - Moduł wyjść binarnych.

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

36

Nazwa projektu

Tytuł rysunku

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-A1.23

RT

MODERNIZACJA

S
72

1

0VS

S
72

4

S
72

3

S
72

2

700

73
4

73
3

73
2

73
1

FILTRY

23TM-E15C24-01 RACK1A1 MODUŁ:PANEL:STEROWNIK:6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS

0VS
34-15

700
34-15

O23.0

OTRWÓRZ

ZAWOR FILTRA 9

1

-X32
1

-X32
1

11

14

-10KO1
36-3

A1

A2

-10KO1

DC
24V

i 36-314 12      11

O23.1

START PŁUKANIA

FILTR 9

5

11

14

-10KO2
36-4

A1

A2

-10KO2

DC
24V

i 36-414 12      11

2

2

O23.2

FILTR 9

PRACUJ

DOZOWNIK KMnO4

2

A1

A2

-10KO3

DC
24V

i 36-614 12      11

11

14

-10KO3
36-6

3

3

O23.3

ZBIORNIK KMnO4

PRACUJ

MIESZADŁO 9

6

A1

A2

-10KO4

DC
24V

i 36-714 12      11

11

14

-10KO4
36-7

4

4

O23.4

REZERWA

3

O23.5

REZERWA

7

O23.6

REZERWA

4

O23.7

REZERWA

8



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 1 DRZWI

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

37RT

POMPA PS1 POMPA PS2 POMPA PS3 POMPA PS4 MIESZADŁO M1

POMPA PS5

600 mm

20
00

 m
m

-W1

-A21 -A22 -A23 -A24 -A310

-A25



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 1 PŁYTA

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

38RT

1 42 75 8 11 1410 133 6 9 12 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

490 mm

18
90

 m
m
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-PP22 -PP23 -PP24

-PP25

-P
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5



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 2 DRZWI

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

39RT

0
1

KASOW.AWARII BUCZEK

A
1

KOMORA REAKCJI
POZIOM
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20
00

 m
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-SPS5
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AWARIA ZH2

-H3

AWARIA ZH3

-H4



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 2 PŁYTA

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

40RT

UCT 5200

690 mm

18
90

 m
m

-D
27

-D
28

-D29

-D30

-D1



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 3 DRZWI

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

41RT

600 mm

20
00

 m
m

-W2



23.01.2025

   -   -   -mgr inż. R. Brzostowski

Projektował:

23.01.2025

WKP/0384/PWOE/09mgr inż. S. Hajdasz

Opracował:

   -   -   - 23.01.2025Sprawdził: mgr inż. R. Brzostowski

Nr uprawnień PodpisNazwisko Data

Nr projektu

Nazwa projektuInwestor / obiekt Modernizacja Stacji Uzdatniania

C-01-17

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Wody w Nowym Tomyślu

Stadium
Projekt techniczny

Stacja Uzdatniania Wody Tytuł rysunku RT-POLE 3 PŁYTA

Typ Nr rys.

Nowy Tomyśl

42RT
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Projektował:

Zestawienie materialow - do produkcji

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski    -   -   -

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025
Projekt techniczny

RT

C-01-17
Opracował:

Kreślił:

Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data
Typ Nr rys.

Stadium

Nr projektu

43

Nazwa projektu

Tytuł rysunku (modernizacja)

Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Nowym Tomyślu

Stacja Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji

Nowy Tomyśl

Inwestor / obiekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6ES7131-4BF00-0AA0 nowe1

6ES7132-4BF00-0AA0 1

6ES7193-4CB30-0AA0 2

ILOŚĆKOD MATERIAŁU OPISNAZWA HANDLOWA PRODUCENT UWAGI



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-XZO1

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-XZO1 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-XZO1

1 Z002Z001 7-6

G1:+

XZO1:2

CKF1:7
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

2 Z003Z001 7-6

XZO1:1

XZO1:3

X13:1
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

3 Z004Z001 7-7

XZO1:2

XZO1:4

SEP1:3
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

4 Z005Z001 7-7

XZO1:3

XZO1:5

SEP5:3
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

5Z001 7-7
XZO1:4

ASK 1/EN LD 15K 24VDC

6 0VZ0VZ 7-2

G1:-

XZO1:7

XZO1:8

XZO1:9

KF1:A2

SAK 2.5/EN

7 0VZ0VZ 7-3
XZO1:6 SEP1:4

SAK 2.5/EN

8 0VZ0VZ 7-3
XZO1:6

SAK 2.5/EN

9 0VZ0VZ 7-4
XZO1:6

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-XZS1

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-XZS1 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-XZS1

1 S010S009 7-13

G2:+

XZS1:2 ASK 1/EN LD 15K 24VDC

2 S011S009 7-13

XZS1:1

XZS1:3 ASK 1/EN LD 15K 24VDC

3 S012S009 7-14

XZS1:2

XZS1:4 ASK 1/EN LD 15K 24VDC

4 S013S009 7-14

XZS1:3

XZS1:5 ASK 1/EN LD 15K 24VDC

5 S003S009 7-15

XZS1:4

XZS1:9

XZS1:6
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

6 S003S003 7-15

XZS1:5

XZS1:7 SAK 2.5/EN

7 S003S003 7-15

XZS1:6

XZS1:8 SAK 2.5/EN

8 S003S003 7-15

K211:24

XZS1:7 SAK 2.5/EN

9 S005S009 7-15

XZS1:5

XZS1:13

XZS1:10
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

10 S005S005 7-15

XZS1:9

XZS1:11 SAK 2.5/EN

11 S005S005 7-15

XZS1:10

XZS1:12 SAK 2.5/EN

12 S005S005 7-15

4KO1:14

XZS1:11 SAK 2.5/EN

13 S014S009 7-15

XZS1:9

XZS1:14

X111:34
ASK 1/EN LD 15K 24VDC

14S009 7-16
XZS1:13

ASK 1/EN LD 15K 24VDC

15 0VS0VS 7-10

G2:-

XZS1:16 SAK 2.5/EN

16 0VS0VS 7-11

XZS1:15

XZS1:17 SAK 2.5/EN

17 0VS0VS 7-11

XZS1:16

XZS1:18 SAK 2.5/EN

18 0VS0VS 7-12
XZS1:17

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X11

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X11 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X11

1 P020P020 32-9
LT-06:+ A1.19:3

SAK 2.5/EN

2 P021P021 32-10
LT-06:- A1.19:4

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X111

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X111 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X111

1 S106S106 26-6
A1.13:2 X111:1

SAK 2.5/EN

2 S108S108 26-7
1K5000:A1 X111:2

SAK 2.5/EN

3 S111S111 26-9
1K5010:A1 X111:3

SAK 2.5/EN

4 S113S113 26-10
1K5011:A1 X111:4

SAK 2.5/EN

5 S115S115 26-12
1K5020:A1 X111:5

SAK 2.5/EN

6 S117S117 26-13
1K5021:A1 X111:6

SAK 2.5/EN

7 S119S119 27-3
A1.14:1 X111:7

SAK 2.5/EN

8 S120S120 27-4
A1.14:5 X111:8

SAK 2.5/EN

15 S121S121 27-6
1K512:A1 X111:15

SAK 2.5/EN

16 S123S123 27-7
1K522:A1 X111:16

SAK 2.5/EN

17 S125S125 27-9
1K532:A1 X111:17

SAK 2.5/EN

18 S127S127 27-10
1K542:A1 X111:18

SAK 2.5/EN

19 S129S129 27-12
1K552:A1 X111:19

SAK 2.5/EN

20 S131S131 27-13
1K562:A1 X111:20

SAK 2.5/EN

21 S133S133 28-3
A1.15:1 X111:21

SAK 2.5/EN

22 S134S134 28-4
A1.15:5 X111:22

SAK 2.5/EN

23 S135S135 28-6
A1.15:2 X111:23

SAK 2.5/EN

24 S136S136 28-7
A1.15:6 X111:24

SAK 2.5/EN

25 S137S137 28-9
A1.15:3 X111:25

SAK 2.5/EN

26 S138S138 28-10
A1.15:7 X111:26

SAK 2.5/EN

27 S139S139 28-12
A1.15:4 X111:27

SAK 2.5/EN

28 S140S140 28-13
A1.15:8 X111:28

SAK 2.5/EN

29 S141S141 29-3
A1.16:1 X111:29

SAK 2.5/EN

30 S142S142 29-4
A1.16:5 X111:30

SAK 2.5/EN

31 S143S143 29-6
A1.16:2 X111:31

SAK 2.5/EN

32 S144S144 29-7
A1.16:6 X111:32

SAK 2.5/EN

34 S014S014 26-5
XZS1:13 X111:34

SAK 2.5/EN

35 Z031Z031 18-10
5KO6:11 X111:35

SAK 2.5/EN

36 Z032Z032 18-12
5KO7:11 X111:36

SAK 2.5/EN

37 Z033Z033 18-13
5KO8:11 X111:37

SAK 2.5/EN

38 Z034Z034 19-3
6KO1:11 X111:38

SAK 2.5/EN

39 Z035Z035 19-4
6KO2:11 X111:39

SAK 2.5/EN

40 Z036Z036 19-6
6KO3:11

SAK 2.5/EN

41 Z037Z037 19-7
6KO4:11 X111:41

SAK 2.5/EN

42 Z038Z038 19-9
6KO5:11 X111:42

SAK 2.5/EN

43 Z039Z039 19-10
6KO6:11 X111:43

SAK 2.5/EN

44 Z040Z040 19-12
6KO7:11 X111:44

SAK 2.5/EN

45 Z041Z041 19-13
6KO8:11 X111:45

SAK 2.5/EN

46 Z042Z042 20-3
7KO1:11 X111:46

SAK 2.5/EN

47 Z043Z043 20-4
7KO2:11 X111:47

SAK 2.5/EN

48 Z044Z044 20-6
7KO3:11 X111:48

SAK 2.5/EN

49 Z045Z045 20-7
7KO4:11 X111:49

SAK 2.5/EN

50 Z046Z046 20-9
7KO5:11 X111:50

SAK 2.5/EN

52 Z047Z047 20-10
7KO6:11 X111:52

SAK 2.5/EN

53 Z048Z048 20-12
7KO7:11 X111:53

SAK 2.5/EN

54 Z049Z049 20-13
7KO8:11 X111:54

SAK 2.5/EN

55 Z050Z050 21-3
8KO1:11 X111:55

SAK 2.5/EN

56 Z051Z051 21-4
8KO2:11 X111:56

SAK 2.5/EN

57 Z052Z052 21-6
8KO3:11 X111:57

SAK 2.5/EN

58 Z053Z053 21-7
8KO4:11 X111:58

SAK 2.5/EN

59 Z054Z054 21-9
8KO5:11 X111:59

SAK 2.5/EN

60 Z055Z055 21-10
8KO6:11 X111:60

SAK 2.5/EN

67 S109S109 26-15
1K512:A2 X111:67

SAK 2.5/EN

68 Z030Z030 18-9
5KO6:14 X111:68

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +-X18

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+-X18 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X18

1 Z007Z007 8-3
K11:11

SAK 2.5/EN

2 Z008Z008 8-5
K12:11

SAK 2.5/EN

3 Z009Z009 8-6
K13:11

SAK 2.5/EN

4 Z011Z011 8-8
K14:11

SAK 2.5/EN

5 Z012Z012 8-10
K15:11

SAK 2.5/EN

6 Z013Z013 8-12
K16:11

SAK 2.5/EN

7 Z006Z006 8-2
K11:14

SAK 2.5/EN

8 Z010Z010 8-8
K14:14

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X13

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X13 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X13

1 Z003Z003 11-5
XZO1:2

SAK 2.5/EN

2 Z026Z026 11-5
L1:c K302:A1

SAK 2.5/EN

3 Z027Z027 11-7
L2:c K303:A1

SAK 2.5/EN

4 Z028Z028 11-12
ZHX2:15 K302:21

SAK 2.5/EN

5 Z029Z029 11-13
ZHX2:16 K302:24

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X18

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X18 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X18

1 Z007Z007 8-3
K11:11

SAK 2.5/EN

2 Z008Z008 8-5
K12:11

SAK 2.5/EN

3 Z009Z009 8-6
K13:11

SAK 2.5/EN

4 Z011Z011 8-8
K14:11

SAK 2.5/EN

5 Z012Z012 8-10
K15:11

SAK 2.5/EN

6 Z013Z013 8-12
K16:11

SAK 2.5/EN

7 Z006Z006 8-2
K11:14

SAK 2.5/EN

8 Z010Z010 8-8
K14:14

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X2

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X2 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X2

1 L015L015 5-3
PT21:2 PS1:U

SAK 4/EN

2 L018L018 5-3
PT21:4 PS1:V

SAK 4/EN

3 L021L021 5-4
PT21:6 PS1:W

SAK 4/EN

4 L024L024 5-6
PT22:2 PS2:U

SAK 4/EN

5 L027L027 5-6
PT22:4 PS2:V

SAK 4/EN

6 L030L030 5-7
PT22:6 PS2:W

SAK 4/EN

7 L033L033 5-9
PT23:2 PS3:U

SAK 4/EN

8 L036L036 5-9
PT23:4 PS3:V

SAK 4/EN

9 L039L039 5-9
PT23:6 PS3:W

SAK 4/EN

10 L042L042 5-11
PT24:2 PS4:U

SAK 4/EN

11 L045L045 5-12
PT24:4 PS4:V

SAK 4/EN

12 L048L048 5-12
PT24:6 PS4:W

SAK 4/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X3

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X3 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X3

1 L060L060 6-4
SS33:2/T1 M1:U1

SAK 4/EN

2 L063L063 6-4
SS33:4/T2 M1:V1

SAK 4/EN

3 L066L066 6-4
SS33:6/T3 M1:W1

SAK 4/EN

4 L051L051 5-14
PT25:2 PS5:U

SAK 4/EN

5 L054L054 5-14
PT25:4 PS5:V

SAK 4/EN

6 L057L057 5-15
PT25:6 PS5:W

SAK 4/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-XFS

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-XFS - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-XFS

1 F006F006 3-3
FS1:2 QPS1

SAK 2.5/EN

2 N002N002 3-3XFS:5

QPS1
SAK 2.5/EN BL

3 3-4XFS:6

QPS1
EK 4/35

4 F007F007 3-5
FS2:2 QPS2

SAK 2.5/EN

5 N002N002 3-5

XFS:2

XFS:8

QPS2
SAK 2.5/EN BL

6 3-5

XFS:3

XFS:9

QPS2
EK 4/35

7 F008F008 3-7
FS3:2 QPS3

SAK 2.5/EN

8 N002N002 3-7

XFS:5

XFS:11

QPS3
SAK 2.5/EN BL

9 3-7

XFS:6

XFS:12

QPS3
EK 4/35

10 F009F009 3-9
FS4:2 QPS4

SAK 2.5/EN

11 N002N002 3-9

XFS:8

XFS:14

QPS4
SAK 2.5/EN BL

12 3-9

XFS:9

XFS:15

QPS4
EK 4/35

13 F010F010 3-10
FS5:2 QPS5

SAK 2.5/EN

14 N002N002 3-11
XFS:11 QPS5

SAK 2.5/EN BL

15 3-11
XFS:12 QPS5

EK 4/35



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X36

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X36 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X36

1 S014S014 30-2
X36:1

SAK 2.5/EN

3 S802S802 30-4

X36:3

A1.17:5SAK 2.5/EN

2 S801S801 30-3

X36:2

A1.17:1SAK 2.5/EN

4 S803S803 30-6

X36:4

A1.17:2SAK 2.5/EN

5 S804S804 30-7

X36:5

A1.17:6SAK 2.5/EN

9 S156S156 35-3

X36:9

A1.22:1SAK 2.5/EN

8 S807S807 30-12

X36:8

A1.17:4SAK 2.5/EN

11 S151S151 30-13

X36:11

A1.17:8SAK 2.5/EN

10 S157S157 35-4

X36:10

A1.22:5SAK 2.5/EN

6 S805S805 30-9

X36:6

A1.17:3SAK 2.5/EN

7 S806S806 30-10

X36:7

A1.17:7SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X32

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X32 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X32

1 731731 36-3
10KO1:11 X32:1

SAK 2.5/EN

2 732732 36-4
10KO2:11 X32:2

SAK 2.5/EN

4 734734 36-7
10KO4:11 X32:4

SAK 2.5/EN

3 733733 36-6
10KO3:11 X32:3

SAK 2.5/EN



Stacja Uzdatniania Wody

Nowy Tomyśl

Sprawdził:

Opracował:

Projektował:

Tytuł rysunku:

Listwa : +RT-X31

mgr inż. S. Hajdasz

mgr inż. R. Brzostowski

mgr inż. R. Brzostowski

+RT-X31 - 1/1

   -   -   -

WKP/0384/PWOE/09

   -   -   - 23.01.2025

23.01.2025

23.01.2025

Typ:

Nr projektu

Faza projektu:

Projekt techniczny

C-01-17

Nr rysunku:

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nr Typ SchematPot. Pot.

-X31

1 700700 34-2
9KO1:14 X31:1

SAK 2.5/EN

2 711711 34-3
9KO1:11 X31:2

SAK 2.5/EN

3 712712 34-4
9KO2:11 X31:3

SAK 2.5/EN

4 713713 34-6
9KO3:11 X31:4

SAK 2.5/EN

5 714714 34-7
9KO4:11 X31:5

SAK 2.5/EN

6 715715 34-9
9KO5:11 X31:6

SAK 2.5/EN

7 716716 34-10
9KO6:11 X31:7

SAK 2.5/EN

8 717717 34-12
9KO7:11 X31:8

SAK 2.5/EN


