OBIEKT: Budowa energoefeklywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michatowicach
INWESTOR: Urzgd Gminy w Michafowicach
WYKONAWCA: JL-BUD

Michatowice, dnia 15.10.2024r.

PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZU

KOMISJA W SKEADZIE ;
1. Inspektor nadzoru - p. Bartosz Wojniak
2. Kierownik robét sanitarnych — p.Mariusz Wéjcik

3. Wykonawca robét sanitarnych - p. Mariusz Gabelski

W obecnosci wiw komisji dokonano préby szczelnosci obejmujacej:

Instalacje gazu w budynku przedszkola przy ul. Szkolnej 13 w Michatowicach od skrzynki gazowej w
ogrodzeniu do zaworu gtdwnego w kuchni zasilajgcego urzgdzenia w kuchni — taborety gazowe 2 szt i
kuchnie gazowg 1 szt.

Sposéb przeprowadzenia préby :

Medium : powietrze,

Cisnienie 0,2 MPa ,

T = 30 minut

Whnioski :

Wykonana préba data wynik pozytywny / regatywny—

Na badanej instalacji wystapity/ nie wystapity spadki cisnienia i przecieki.
Instalacja moze/ nie-moze by¢ przekazana do eksploatacji.

Uznaje sie prébe za pozytywng i odebrang .

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:
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